POR FAVOR, NA RESPOSTA INDIQUE SEMPRE O NUMERO E DATA DESTE OFICIO
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SERVIGOS MUNICIPALIZADOS '~ “%'< "%
DE AGUA, SANEAMENTOEPISCINAS ¢ ., . - . .

Ex.mo Senhor -
Presidente da Cémara Municipal de Mangualde
Largo Dr. Couto

3530-004 Mangualde

ASSUNTO: Envio de Boletins Analiticos

De acordo com o ponto 4 do artigo 17° do Decreto-Lei n° 306/2007 de 27 de agosto, junto
enviamos a V® Ex® os boletins analiticos referentes as andlises do 1° trimestre de 2014.

Com os respeitosos cumprimentos, P )44y

O Presidente dc7ynselho de Administracao

N a4 ,
(Anténio Joaquim Alme}Za Henriques)

Em anexo: Boletim do IAREN N° 2014/00014
Boletim do IAREN N¢ 2014/00008
Boletim do IAREN N°® 2014/00907
Boletim do IAREN N° 2014/01854
Boletim do IAREN N° 2014/01858
Boletim do IAREN N° 2014/02887
Boletim do IAREN N° 2014/02895
Boletim do IAREN N° 2014/02893
Boletim do IAREN N°® 2014/03937

SF/PA

Rua Conselheiro Afonso de Melo - 3510-024 VISEU Telefone: 232 470 670 E-mail: geral@smasviseu.pt

Contribuinte N.” 680 020 063

Fax: 232424 080 www.smasviseu.pt




Relatorio de ensaio
IRJC N N.° 2014/00014

acreditacdo %
=z S -
L] NG
IAREN Ensalos| /7N
SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: Nao referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal

Origem da amostra:  Rede publica
Ponto de amostragem: T. Banca
Amostragem realizada por: Cliente
Colheita em: 02-01-2014 040.Al.PE
Recepcédo em: 02-01-2014
Inicio ensaios: 02-01-2014
Fim ensaios: 07-01-2014
Identificagdo amostra:

ETA de Fagilde

Telefone: 232932016 Fax: 232424080

Especificagdo a cumprir:
Agua para consumo humano - Dec. Lei 306/2007, A1

Parametro

Método de ensaio / Técnica analitica Resultado Unidade
(5) Cloro residual disponivel
PT20 (2011-11-21) (SMEWW 4500 C! G) / EAM-DPD 0,80 mg/l Ci2 -
(5) Pesquisa e Quantificagao de Bactérias coliformes =3
PT05 (2012-05-14) (1SO 9306-1:2000) / Membrana fitrante 0 UFC/100mi

(5) Pesquisa e Quantificacio de Escherichia coli
PT05 (2012-05-14) (SO 9308-1:2000) / Membrana filrants 0 UFC/100mi &5

Legenda: Observacées:

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Os resultados dos parametros microbiolégicos analisados cumprem com o
Waste Water, 21st Edition:

especificado no Decreto-Lei n® 306/2007.
ISO - International Standard Organization;
DIN - Deutsches Institut fiir Normung;
EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;
PT - Procedimento Técnico; Pl - Procedimento Interno;
VP - Valor paramétrico

A Directora do Laboratério do IAREN

(Prof. Doutora Maria de Fatima Alpendurada)
Este relatério de ensaio foi digitalmente assinado em: 07-01-2014 19:22:22

1 - Ensaio fora do ambito da acreditacéio; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e n&o acreditado;

4 - Amostragem néo acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com P1139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;

6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PT52(2011-05-31); 7 - Acreditacio suspensa temporariamente;
00mmummfonmauommqmmm-dnw:m.ﬂom. étodo de

lo. A data de inicio de lo para os pard obiolégicos é a
data de registo elou peio de tra. Os p ouophluuwmdommmmeﬂ!olmmldmnolmmmmdhclo.
Documpmmndowcommﬂdor.&umdﬂadnmbsﬂm«w., duzido na integra. Os result ap los referem-se exclusivamente aos itens ensaiados ﬁ
IMP024-7 714939 14012014 2014/00014

Rua Dr. Eduardo Torres, 229 | 4450-113 Matosinhos | Telefone: 229364210 | Fax: 229364219 | email: geral@iaren.pt | URL: http:/www.iaren.pt  Pag.1/1 E
o
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Relatorio de ensaio

IFUC N.° 2014/00008

acred:ta;ao m_-
a1 %
TAREN _ Ensatos| /[ N W
SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: Nao referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal

Origem da amostra:  Rede publica

Ponto de amostragem: T. Banca

Amostragem realizada por:  Cliente

Colheita em: 02-01-2014 040.Al.PE Telefone: 232932016 Fax: 232424080

Recepcdo em: 02-01-2014
Inicio ensaios: 03-01-2014
Fim ensaios: 09-01-2014

Identificacdo amostra: Especificacdo a cumprir:

ETA de Fagilde Agua para consumo humano - Dec. Lei 306/2007, A1

Método de ensaio / Técnica analitica Resultado Unidade

Parametro l VP ,

(5) Nitratos

el - 1,9 mg/l NO3 50

Legenda: Observagdes:

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and
Waste Water, 21st Edition;

ISO - International Standard Organization;
DIN - Deutsches Institut fiir Normung;
EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;
PT - Procedimento Técnico; Pl - Procedimento Interno;
VP - Valor paramétrico

A Directora do Laboratério do IAREN

(Prof. Doutora Maria de Fatima Alpendurada)
Este relatério de ensaio foi digitalmente assinado em: 09-01-2014 21:42:28

1 - Ensaio fora do &mbito da acreditagdo; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e néo acreditado;
4 - Amostragem ndo acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI1139; 5§ - Amostragem da responsabilidade do cliente;
6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PT52(2011-05-31); 7 - Acreditac&o suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x sdo menores que o limite de quantificagiio do refer é de lo. A data de inicio de io para os pardmetros microbiolégi éa
data de registo elou pgéo de Os p ou opinides expressos neste documento ndo estdo incluidos no &mbito da acreditagiio.

D to pr do por dor. Este relatério de ensalo s6 pode ser reproduzido na integra, Os itados apr se exclusiy te aos itens iad
IMP024-7 714933 14012014 2014/00008

Rua Dr. Eduardo Torres, 229 | 4450-113 Matosinhos | Telefone: 229364210 | Fax: 229364219 | email: geral@iaren.pt | URL: http://www.iaren.pt  Pag. 1/1




[ acreditacdo

Relatdrio de ensaio
IKaC N N.° 2014/00907

41| =% /F\\‘\f

IAREN _ Ensatos| /N

SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: N#o referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal

Origem da amostra: ~ Rede pblica

Ponto de amostragem: T. Banca

Amostragem realizada por: Cliente

Colheita em: 22-01-2014 040.ALPE Telefone: 232932016 Fax: 232424080
Recepgédo em: 22-01-2014

Inicio ensaios: 22-01-2014

Fim ensaios: 04-02-2014

Identificagéo amostra: Especificagdo a cumprir:

ETA de Fagilde Agua para consumo humano - Dec, Lei 306/2007, A1

Parametro
Método de ensaio / Técnica analitica
(5) Aluminio

PT15 (2012-08-20) / ICP-MS 2,0E+02 pgh Al 200

(5) :;to am?ﬁal <0,040 mg/l NH4 0,50
(2011 AFS-Isocianurata/salicilato

(5) Cheiro (taxa de diluicdo a 25°C) <1 s 3
PT64 (2012-08-20) / Sensorial
(5) Cloro residual disponivel Sk
PT20 (2011-11-21) (SMEWW 4500 CI G) / EAM-DPD s oo
(5) Condutividade 20°C
PT14 (2012-04-10) (NP EN 27888:1996) / Electrometria
(8) Cor (apés filtragso simples) 14
PT23 (2011-11-21) / AFS-400nm .

(5) Manganés
PT15 (2012 7ICP-MS <5,0 ug/l Mn 50

(5) :r:r:!oszm # 4,2 mg/l NO3 50
%) gw,:; f’:olénias a22°c 1 UFC/mI —
(5) ggr:;r;fg ::olénias a3rc 0 UFC/mi
o gr)gf gﬂmjm%ﬂmj / Oxid Acida 100°C - Tit 12 on 02 2

(5) Pesquisa e Quantificagio de Bactérias coliformes 0
PTO0S (2012-05-14) (1SO 9308-1:2000) / Membrana fitrante

(5) Pesquisa e Quantificagéo de Clostridium perfringens 0
102 (2012.05-14) (EA UK MDW-88:2007) / Membrana fitrante

(5) Pesquisa e Quantificagio de Escherichia coli 0 UFC/100mi 0
PT0S (2012-05-14) (SO 9308-1:2000) / Membrana fitrante

(5) pH (Escala de Sorensen) 751 b 65-90
PT09 (2011-11-21) (SMEWW 4500 H+ B) / Potenciometria : ' 4

(5) Sabor (taxa de diluigio a 25°C)
PT64 (2012-08-20) / Sensorial

(5) Temperatura leitura pH 20,2 oC m—
(8) Turvagio <1,0 NTU 4
PTO08 (2011-11-21) (SMEWW 2130 B) / Nefolometria .

Resultado Unidade , vP ,

101 uSlem 2500

mg/l , escala Pt-Co 20

UFC/100mI 0

UFC/100ml 0

1 - Ensaio fora do ambito da acreditacéo; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e no acreditado;
4 - Amostragem néo acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;
6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PT52( 2011-08-31); 7 - Acreditacio suspensa temporariamente;

Osmuladuuprmmmfmmlquomsquollmhdoquuntllnﬂodo."‘ & de ensaio. A data de inicio de lo para os parametros microb gicos éa
data de registo e/ou pgio de Os p: ou opinides exp neste d nt Mouﬂolmltﬁdunnlmblwdnlcmdhglo.

Documento processado por computador. Este relatério de ensaio 56 Ppode ser reproduzido na integra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados
IMP024-7 716638 05022014 2014/00907
Rua Dr. Eduardo Torres, 229 | 4450-113 Matosinhos | Telefone: 229364210 | Fax: 229364219 | email: geral@iaren.pt | URL: http://www.iaren.pt  Péag.1/2




Relatério de ensaio
20 & N.° 2014/00907

acreditacdo M
Lo411 ”ﬁ i‘?
TAREN Erssion| /.
SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: Nio referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal
Origem da amostra:  Rede publica
Ponto de amostragem: T. Banca
| Amostragem realizada por. Cliente
Colheitaem: 22-01-2014 040.ALPE Telefone: 232932016 Fax: 232424080
Recepgéo em: 22-01-2014
Inicio ensaios: 22-01-2014
Fim ensaios: 04-02-2014
Identificacdo amostra: Especificagdo a cumprir:
3 ETA de Fagilde Agua para consumo humano - Dec. Lei 306/2007, A1
P_aré_metro St " Resultado Unidade , VP ,
Método de ensaio / Técnica analitica
Legenda: Observagées:
SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Os resultados dos parametros microbiologicos analisados cumprem com o

Waste Water, 21st Edition;
ISO - International Standard Organization;
DIN - Deutsches Institut fir Normung;
EPA - Environmental Protection Agency;
EA UK MDW - Eor;vironmentmncy - United Kingdom - Microbiology

especificado no Decreto-Lei n® 306/2007.

Drinking
EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;
PT - Procedimento Técnico: PI - Procedimento Interno;
VP - Vialor paramétrico

A Directora do Laboratério do IAREN

Moud Ehuws falugunas

(Prof. Doutora Maria de Fatima Alpendurada)
Este relatério de ensaio foi digitalmente assinado em: 04-02-2014 19:37:42

1 - Ensaio fora do 4mbito da acreditago; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e nao acreditado;
4 - Amostragem n&o acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139: 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;
6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PT52( 2011-05-31); 7 - Acreditacdo suspensa temporariamente;

mmmduupmmmromuqmmqmollmhmqmmmwodo feri é de ensalo. A data de inicio de lo para os pardmet s microbiolégicos é a
data de registo elou pgéo de Osp ou opinibes exp neste d néo estio incluidos no Ambito da acreditagiio.

Documento processado por it Este relat6rio de i Mpod.wmzldumﬂmn.mmumumnﬁmuckmmmlummdm
IMP024-7 716636 05022014 2014/00907

Rua Dr. Eduardo Torres, 229 | 4450-113 Matosinhos | Telefone: 229364210 | Fax: 229364219 | email: geral@iaren.pt | URL: http://www.iaren.pt  Péag.2/2




Relatério de ensaio
Hac &, N.° 2014/01854

acreditacdo M
7
P L4t %
TAREN | emas| 00N
SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: Néo referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal

Origem da amostra:  Rede publica

Ponto de amostragem: T. Banca

Amostragem realizada por:  Cliente

Colheitaem: 12-02-2014 040.A1L.PE
Recepgédo em: 12-02-2014

Inicio ensaios: 12-02-2014

Fim ensaios: 14-02-2014

Identificacdo amostra: Especificacdo a cumprir:

Agua para consumo humano - Dec. Lei 306/2007, A1

Telefone: 232932016 Fax: 232424080

Parametro

Método de ensaio / Técnica analitica Resultado Unidade
(5) Cloro residual disponivel

PT20 (2011-11-21) (SMEWW 4500 CI G) / EAM-DPD 0,93 mg/l Cl2 =
(5) Pesquisa e Quantificagio de Bactérias coliformes

PTO5 (2012-05-14) (ISO 9308-1:2000) / Membrana fitrante 0 UFC/100ml 0

(5) Pesquisa e Quantificagdo de Escherichia coli
PT05 (2012-05-14) (1SO 9308-1:2000) / Membrana fitrante 0 UFC/100mi 0

Legenda: Observagées:

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Os resultados dos parametros microbiol6gicos analisados cumprem com o
Waste Water, 21st Edition;

especificado no Decreto-Lei n® 306/2007.
ISO - International Standard Organization;
DIN - Deutsches Institut fir Normung;
EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;
PT - Procedimento Técnico; Pl - Procedimento Interno;
VP - Valor paramétrico

A Directora do Laboratério do IAREN

(Prof. Doutora Maria de Fatima Alpendurada)
Este relatério de ensaio foi digitaimente assinado em: 14-02-2014 20:11:24

1 - Ensaio fora do &mbito da acreditagéo; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e néo acreditado;

4 - Amostragem néo acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI1139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;
6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditacéo suspensa temporariamente:

Os resultados expressos na forma <x siio menores que o limite de quantificagio do referido método de ensalo. A data de inicio de

lo para os p biolégicos é a
data de registo elou peio de tra. Os p ou opinides expressos neste documento ndo estio incluidos no Ambito da acreditagiio.
Documento p do por computador. Este relatério de ensaio s6 pode ser reproduzido na integra. Os resultados apr tados refi se exclusi aos itens lad
IMP024-8 718791 11032014 2014/01854

Rua Dr. Eduardo Torres, 229 | 4450-113 Matosinhos | Telefone: 229364210 | Fax: 229364219 | email: geral@iaren.pt | URL: http://iwww.iaren.pt  Péag.1/1



Relatorio de ensaio
IFUC &, N.° 2014/01858

ucredll‘u;ao

T~
41| 27
TAREN __ nsmos|
SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: N&o referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal

Origem da amostra:  Rede publica

Ponto de amostragem: T. Banca

Amostragem realizada por: Cliente

Colheitaem: 12-02-2014 040.AL.PE Telefone: 232932016 Fax: 232424080

Recepcédo em: 12-02-2014
Inicio ensaios: 14-02-2014
Fim ensaios: 17-02-2014

Identificacdo amostra: Especificagdo a cumprir:

ETA de Fagilde Agua para consumo humano - Dec. Lei 306/2007, A1

VARG oo Resultado Unidade
Método de ensaio / Técnica analitica
(5) Nitratos
PT63 (2012-08-20) / CI 2,2 mg/l NO3 50
Legenda: Observagées:

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and
Waste Water, 21st Edition;

ISO - International Standard Organization;
DIN - Deutsches Institut fir Normung;
EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;
PT - Procedimento Técnico; Pl - Procedimento Interno;
VP - Valor paramétrico

A Directora do Laboratério do IAREN

(Prof. Doutora Maria de Fatima Alpendurada)
Este relatério de ensaio foi digitalmente assinado em: 17-02-2014 19:21:15

1 - Ensaio fora do &mbito da acreditago; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e néo acreditado;
4 - Amostragem ndo acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com P1139; 5§ - Amostragem da responsabilidade do cliente;
6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditacio suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x s#o menores que o limite de quantificagio do ref: b de io. A data de inicio de io para os paréd microbiolégicos é a
data de registo e/ou pcio de Os p ou opinides exp neste d néo estdo incluidos no &mbito da acreditagio.

Documento p: por putador. Este relatério de ensaio s6 pode ser reproduzido na integra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensalados
IMP024-8 718795 11032014 2014/01858

Rua Dr. Eduardo Torres, 229 | 4450-113 Matosinhos | Telefone: 229364210 | Fax: 229364219 | email: geral@iaren.pt | URL: http://www.iaren.pt  Pég.1/1



Relatério de ensaio

IF(JC N.° 2014/02887

acreditacio m

P ey 3

It
411 %, R
TAREN | twia| %70
SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: Nao referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal

Origem da amostra:  Rede publica

Ponto de amostragem: T. Banca

Amostragem realizada por:  Cliente

Colheita em: 05-03-2014 040.Al.PE Telefone: 232932016 Fax: 232424080
Recepcdo em: 05-03-2014

Inicio ensaios: 05-03-2014

Fim ensaios: 07-03-2014

Identificacdo amostra: Especificacdo a cumprir:
ETA de Fagilde Agua para consumo humano - Dec. Lei 306/2007, A1

Parametro

Método de ensaio / Técnica analitica

(5 Cloro residual disponivel

Resultado Unidade

PT20 (2011-11-21) (SMEWW 4500 CI G) / EAM-DPD 0,76 mgl/l CI2 e

(5) Pesquisa e Quantificagio de Bactérias coliformes
PTOS (2012-05-14) (ISO 9308-1:2000) / Membrana fitrante 0 UFC/100ml 0

(5) Pesquisa e Quantificagdo de Escherichia coli
PTO5 (2012-05-14) (SO 9308-1:2000) / Membrana fitrante 0 UFC/100ml 0

Legenda: Observagées:
SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Os resultados dos par&metros microbiolégicos analisados cumprem com o
SRS I o, especificado no Decreto-Lei n® 306/2007.

ISO - International Standard Organization;
DIN - Deutsches Institut fir Normung;
EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;
PT - Procedimento Técnico; Pl - Procedimento Interno;
VP - Valor paramétrico

A Directora do Laboratério do IAREN
frows Bl Mrsdmnde

(Prof. Doutora Maria de Fatima Alpendurada)
Este relatdrio de ensaio foi digitalmente assinado em: 07-03-2014 20:23:40

1 - Ensaio fora do &mbito da acreditagio; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e nio acreditado;
4 - Amostragem ndo acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com P1139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;
6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditacio suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x sio menores que o limite de quantificagio do referido método de io. A data de inicio de io para os pard i bgicos é a
data de registo elou peio de tra. Os p ou opinides expressos neste documento nio estdo incluidos no &mbito da acreditagiio.

Documento p: do por itador. Este relatério de ensaio sé pode ser reproduzido na integra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados
IMP024-8 720811 11032014 2014/02887

Rua Dr. Eduardo Torres, 229 | 4450-113 Matosinhos | Telefone: 229364210 | Fax: 229364219 | email: geral@iaren.pt | URL: http://www.iaren.pt  Pag.1/1



Relatorio de ensaio
N.° 2014/02895

SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: Néo referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal

Origem da amostra:  Rede publica

Ponto de amostragem: T. Banca

Amostragem realizada por: Cliente

Colheitaem: 05-03-2014 040.A1.PE Telefone: 232932016 Fax: 232424080
Recepgédio em: 05-03-2014

Inicio ensaios: 13-03-2014

Fim ensaios: 19-03-2014

amostra: ificacdo a cumprir:
Identificacéo a. Espec:

ETA de Fagilde Agua para consumo humano - Dec. Lei 306/2007, A1

Parametro

Resultado Unidade

Método de ensaio / Técnica analitica

(5) 1,2-Dicloroetano

s - <025 pgl CICH2CH2CI 3,0
(5) ﬂnw:o e <1,0 pgfl Sb 50
() J:ﬁnio R <1,0 pg/l As 10
(5) gan?m' ¢ <0,26 Hg/l C6HE 1,0
(5) Eg:}mrz-u&gg:m#s <0,10 mg/l B 1,0
(5) Err:@ﬁam 2 <25 pg/l BrO3 10
(5) Ef:gmio s <0,50 pgh Cd 5,0
(5) S:m_m <10 pg/l CN 50
(5) Erlzsmzm i 9,5 mg/I CI 250
5 E:?;&'_ e <5,0 pg/l Cr 50
- FFxrgfgmz-oma)xc.- o s s
" mw‘@ﬁgmifmm e oite :
(5) i=.S};o:!t?nio o <25 pgll Se 10
(5) fﬂé«:ﬁo O s 55 mg/l Na 200
®) m S 9.5 mg/l SO4 250
®) %mmms <0,48 g/l Cl2cCCi2 10
(5) :T'gorot:m’ Sl <0,50 g/l CI2CCHCI 10

1 - Ensaio fora do &mbito da acreditag&o; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e ndo acreditado;
4 - Amostragem n&o acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;
6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditacio suspensa temporariamente;

mmmm-mumquﬂmmmollnhﬂqmmm i método de lo. A data de inicio de lo para os pard icrobiolé éa
data de registo efou peio de Os p ou opinibes exp neste d néo estdo incluidos no dmbito da acreditagio.

Documento processado por computador. Este relatério de ensalo sé pode ser reproduzido na integra. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados
IMP024-8 720819 24042014 2014/02895
Rua Dr. Eduardo Torres, 229 | 4450-113 Matosinhos | Telefone: 229364210 | Fax: 229364219 | email: geral@iaren.pt | URL: http://www.iaren.pt  Pég.1/2




Relatorio de ensaio
N.° 2014/02895

acred'rta do

‘\l.\‘"

Lo % /;:\\
TAREN Dl

SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: Nao referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal

Origem da amostra:  Rede publica

Ponto de amostragem: T. Banca

Amostragem realizada por: Cliente

Colheita em: 05-03-2014 040.AL.PE Telefone: 232932016 Fax: 232424080
Recepgéio em: 05-03-2014

Inicio ensaios: 13-03-2014

Fim ensaios: 19-03-2014

Identificagdo amostra: Especificagdo a cumprir:

ETA de Fagilde Agua para consumo humano - Dec. Lei 306/2007, A1

Parametro Resultado Unidade

) 4 . et VP
Método de ensaio / Técnica analitica

Legenda: Observagées:

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and
Waste Water, 21st Edition;

ISO - International Standard Organization;

DIN - Deutsches Institut fir Normung;

EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology

of Drinking Water;

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;

PT - Procedimento Técnico; Pl - Procedimento Interno;

VP - Valor paramétrico

A Directora do Laboratério do IAREN

(Prof. Doutora Maria de Fatima Alpendurada)
Este relatério de ensaio foi digitalmente assinado em: 19-03-2014 18:09:56

1 - Ensaio fora do &mbito da acreditagéo; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e néo acreditado;
4 - Amostragem néo acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;
6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditacdo suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x sio menores que o limite de quantificaciio do referido método de ensaio. A data de inicio de ensaio para os pard 69 éa
data de registo efou recepgdo de amostra. Os pareceres ou opinides expr neste d to ndo estéo incluidos no ambito da acreditagio.

Documento pi por tador. Este brio de lo 86 pode ser reproduzido na integra. Os iltados ap tad: se exclusivamente aos itens ensalados
IMP024-8 720819 24042014 2014/02895

Rua Dr. Eduardo Torres, 229 | 4450-113 Matosinhos | Telefone: 229364210 | Fax: 229364219 | email: geral@iaren.pt | URL: http://iwww.iaren.pt  Pag.2/2



7,

Relatorio de ensaio
|FaC &, N.° 2014/02893

!

fa T —_ £ L
o ’/—\‘\ o~

Lo411 A

IAREN Ensaios|
SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: Néo referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal
Origem da amostra:  Rede publica
Ponto de amostragem: T. Banca
Amostragem realizada por: Cliente
Colheitaem: 05-03-2014 040.Al.PE Telefone: 232932016 Fax: 232424080
Recepcédo em: 05-03-2014
Inicio ensaios:
Fim ensaios: 13-03-2014
Identificagdo amostra: Especificagéo a cumprir:
ETA de Fagilde Agua para consumo humano - Dec. Lei 306/2007, A1

rarAmenY Resultado Unidade
Método de ensaio / Técnica analitica
(5) Nitratos
PT63 (2012-08-20) / C! - g et
Legenda: Observacoes:

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and
Waste Water, 21st Edition;

ISO - International Standard Organization;

DIN - Deutsches Institut fiir Normung;

EPA - Environmental Protection Agency;

EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
of Drinking Water

EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;

PT - Procedimento Técnico; Pl - Procedimento Interno;

VP - Valor paramétrico

A Directora do Laboratério do IAREN

(Prof. Doutora Maria de Fatima Alpendurada)
Este relatério de ensaio foi digitalmente assinado em: 13-03-2014 20:31:58

1 - Ensaio fora do &mbito da acreditagéo; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e néo acreditado;
4 - Amostragem ndo acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;
6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditacéo suspensa temporariamente;

Os resultados expressos na forma <x sio menores que o limite de quantificagio do r i de lo. A data de inicio de ensaio para os pard 0s microbiolégicos é a
data de registo elou recepgio de amostra. Os pareceres ou opinides expressos neste d néo estdo incluidos no ambito da acreditagio.

Documento p do por putador. Este relatério de ensaio s6 pode ser reproduzido na integra. Os resultados ap tads se exclusivamente aos itens ensalados
IMP024-8 720817 24042014 2014/02893

Rua Dr. Eduardo Torres, 229 | 4450-113 Matosinhos | Telefone: 229364210 | Fax: 229364219 | email: geral@iaren.pt | URL: http:/www.iaren.pt  Pag.1/1



Relatério de ensaio

HiC . N.° 2014/03937
acreditagdo ) :

,.zéﬁﬁ'

LO411

| AREN _,,_ E"'“'“! “'w, bW
SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: Né&o referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal
Origem da amostra:  Rede publica
Ponto de amostragem: T. Banca
Amostragem realizada por: Cliente
Colheita em: 26-03-2014 040.A1 PE Telefone: 232932016 Fax: 232424080
Recepcédo em: 26-03-2014
Inicio ensaios: 26-03-2014
Fim ensaios: 02-04-2014
Identificacdo amostra: Especificagdo a cumprir:
ETA de Fagilde Agua para consumo humano - Dec. Lei 306/2007, A1

P;urametru Al i Resultado Unidade
Método de ensaio / Técnica analitica

(5) Aluminio
PT15 (2012-08-20) / ICP-MS

72 g Al

(5) Azoto amoniacal
PT32 ﬂf-ﬂvﬂefmw

<0,040 mg/l NH4

(5) Cheiro (taxa de diluicio a 25°C)

PT84 (2012-08-20) / Sensorial
(5) Cloro residual disponivel 0.95 mg/l CI2
PT20 (2011-11-21) (SMEWW 4500 CI G) / EAM-DPD '

() Condutividade 20°C 127

PT14 (2012-04-10) (NP EN 27888:1996) / Electrometria e

2500

(8) Cor (ap6s filtragio simples)
PT23 (2011-11-21) / AFS-400nm 17 mgl , escala Pt-Co

20

(5 Manganés

PT15 (2012-08-20) / ICP-MS 58 Hg/l Mn

(5) Nitratos

PT63 (201206-20) / CI 42 mg/l NO3

50

(5) Numero de colénias a 22°C

ISO 6222:1999 / 0 UFC/mi
—teO 8222:1999 / Incorporagho

(5) Numero de colénias a 37°C 0

IS0 6222:1999 / Incorporaglo UFC/mi

(5) Oxidabilidade (MnO4)
PTO7 (2011-11-21) (ISO 8467:1993) / Oxid Acida 100°C - Tit 1.0 mg/l 02

(5) Pesquisa e Quantificagéio de Bactérias coliformes 0 UFC/100ml
PTO5 (2012-05-14) (1SO 9308-1:2000) / Membrana fitrante

(5) Pesquisa e Quantificagéo de Clostridium perfringens 0

PT02 (2012-05-14) UK MDW-68:2007) / Membrana filtrante UFG/100m!

(5) Pesquisa e Quantificagdo de Escherichia coli 0 UFC/00mI
PT05 (2012-05-14) (1SO 9308-1:2000) / Membrana fitrante

(5) pH (Escala de Sorensen)

PT09 [2011-11-21) MMH"B!!W

7,22 -

(5) Sabor (taxa de diluigéo a 25°C)
PT84 (2012-08-20) / Sensorial _

(5) Temperatura leitura pH 17,7 °C
PT09 (2011-11-21) (SMEWW 4500 H+ B) / Potenciometria '

(5) Turvacgéo <1,0 NTU

PTO8 @ﬂ'-ﬂ'-ﬂ! [SMEWW 2130 EB) / Nefelometria

1 - Ensaio fora do ambito da acreditagéo; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e néo acreditado:
4 - Amostragem néo acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI139; 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;
6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditacdo suspensa temporariamente;

mmm“cmmfonmﬂmmmuqmoumhdnqmnﬂMaﬂodo fi > método de io. A data de inicio de o para os |

data de registo efou peio de Osp es ou opinides exp mhducmuoomlmlﬁdoumlmbmdaacudmo.

Dummmmdowr:mdor.mmmmlnsdmwwwmmm.m Itados api tados r se exclusivamente aos itens ensalados

IMP024-8 723056 24042014 2014/03937
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Relatorio de ensaio

|FUC S, N.° 2014/03937

acred‘rtat;ao M

TAREN E::lli KN

SMAS de Viseu
Nota de Encomenda: Néo referida Rua Conselheiro Afonso de Melo
Natureza da amostra: Agua consumo humano 3510-024 Viseu Portugal

Origem da amostra:  Rede publica

Ponto de amostragem: T. Banca

Amostragem realizada por: Cliente

Colheita em: 26-03-2014 040.Al.PE Telefone: 232932016 Fax: 232424080
Recepgdo em: 26-03-2014

Inicio ensaios: 26-03-2014

Fim ensaios: 02-04-2014

Identificacdo amostra: [Especificagdo a cumprir:

ETA de Fagilde Agua para consumo humano - Dec. Lei 306/2007, A1

Parametro ;
Método de ensaio / Técnica analitica Resultado e , b '
SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Os resultados dos parametros microbiolégicos analisados cumprem com o

Waste Water, 21st Edition;
ISO - International Standard Organization;
DIN - Deutsches Institut fir Normung;
EPA - Environmental Protection Agency;
EA UK MDW - Environment Agency - United Kingdom - Microbiology
of Drinking Water;
EN - Norma Europeia; NP - Norma Portuguesa;
PT - Procedimento Técnico; Pl - Procedimento Interno;
VP - Valor paramétrico

especificado no Decreto-Lei n® 306/2007.

A Directora do Laboratério do IAREN

(Prof. Doutora Maria de Fatima Alpendurada)
Este relatério de ensaio foi digitaimente assinado em: 02-04-2014 18:50:35

1 - Ensaio fora do &mbito da acreditagéo; 2 - Ensaio subcontratado e acreditado; 3 - Ensaio subcontratado e ndo acreditado;
4 - Amostragem néo acreditada e realizada pelo IAREN de acordo com PI1139: 5 - Amostragem da responsabilidade do cliente;
6 - Amostragem acreditada e realizada pelo IAREN; 7 - Acreditagao suspensa temporariamente;

Osmmnpuuumi‘ormu-:xllnmno!uqmoﬂmludoqmntﬂuﬂodonﬁﬂdommamhaﬂhmhlﬂodo lo para os pard microbiolégicos é a
data de registo e/ou recepgio de amostra. Os p ou opinid P neste d to néo estho incluidos no Ambito da acreditagio.

Documento por computador. Este relatorio de ensalo s6 pode ser reproduzido na integra. Os r p tados refi se exclusivamente aos itens ensaiados
IMP024-8 723056 24042014 2014/03937

Rua Dr. Eduardo Torres, 229 | 4450-113 Matosinhos | Telefone: 229364210 | Fax: 220364219 | email: geral@iaren.pt | URL: http://www.iaren.pt  Pag.2/2



