Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo & zona de abastecimento: Abrunhosa do Mato

Cronograma das recolhas efectuadas

L bt

Data [ Local Parametros
14-02-2017 | fontanario - Rua Direila R1+R2+ClI
As amostras foram recolhidas por um lécnico do CESAB
Resumo dos par&metros pesquisados na zona de abastecimento: Abrunhosa do Mato
— N.°

N.° Andlises % A N.° 5

Parametro (unidades) VP, Minimo Maximo Superiores |Cumprimento AAnaI:iseds Andlises ?: A:I'!éh:es

ao V.p doV.P, 9ET8% |Realizadas | oo 72088
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,54 0,54 -— - 1 1 100
Aluminio (g Al/L) 200 <20 <20 0 100 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteragao 14 14 — - 1 1 100
N.°Colénias 36°C (N/mL) s/ alleragao N.D. N.D. - — 1 1 100
Cendutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 84 84 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 7.4 74 0 100 1 1 100
Ferro (ug Fe/l) 200 <10 <10 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L} 50 3.1 3.1 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0.5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 3.7 37 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Antiménio (pg Sbil) 5,0 <2 <2 0 100 1 1 100
Arsénio (ug AsiL) 10 1 1 0 100 1 1 100
Benzeno (pgll) 1.0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 q 1 100
Boro (mg BiL) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Céadmio (ug CdiL) 5,0 <1,0 <1,0 Q0 100 1 1 100
Calcio (mg Call) - 2,6 26 - — 1 1 100
Chumbo (pg Pb/L) 10 <3 <3 0 100 1 1 100
Cianeto (pg CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
{;; Cobre (mg Cuil) 2,0 0,072 0,072 0 100 1 1 100
o Cromio (ug CriL) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
9;.: 1,2-Dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
¥ Dureza Total (mg CaCO3/L) — 15 15 — — 1 1 100
Enterococos fecais (N/100mL) Q 0 0 0 100 1 1 100
Fluoreto (mg F-/L) 1.5 0,080 0,080 0 100 1 100
Magnésio (mg Mg/L) - 22 2,2 o -— 1 100
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 100
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Selénio (ug Sefl) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CI-/L) 250 13 13 0 100 1 1 100
Sédio (mg Na/L) 200 84 8,4 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100 1 1 100
S""}‘;S,‘;,f,*;‘{;ff{,‘j;}f;" e 10 <3 (Maior LQ)|<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno {pg/l) - <3 <3 - - 1 1 100
Tricloroeteno (ug/L) - <05 <0,5 e — 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0.10 <0,005 (Maior|<0,005 (Maior 0 100 1 1 .

{ugill) : LQ) LQ)

Benzo(b)fluoranteno {pgiL) - <0,005 <0,005 — — 1 1 100
Benzo(K)fluoranteno {pg/L) - <0,002 <0,002 - - 1 1 100
Benzo{ghl)perileno (uglL) - <0,004 <0,004 - 1 1 100
indeno(1,2,3-cd)pireno (pgiL) - <0,004 <0,004 - — 1 1 100
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 <3 (Maior LQ)| <3 (Maior LQ) 0 100 1 1 e
Cloroférmio (ugiL) <3 <3 — — 1 1 100
Bromoférmio (ug/L) == <3 <3 == e 1 1 100
Bromodiclorometano (ug/L) - <3 <3 - e 1 1 100
Dibromoclorometano {pg/L) - <3 <3 — - 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Ba/L) - <0,04 <0,04 - 1 1 -—
B-Total (Bg/L) — <0,10 <0,10 — — 1 1 -
Radéao (Bg/L) 500 34,5 34,5 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagoes aos parémetros indicadores; Parametros cujo valor d

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado

eve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violacbes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Abrunhosa-a-Velha

Cronograma das recolhas efectuadas
Parametros

Local 1
| R1

Data

Café Pais - Rua Francisco Lopes Pais de Sousa

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

01-03-2017

Resumo dos parémetros pesquisados na zona de abastecimento: Abrunhosa-a-Velha

I3 Cesab

P e rreon et

N2
N.° Analises % A N.° .
Parametro (unidades) V.P, Minimo Maximo Superiores |Cumprimento Anal:?e: Andlises :fA?aﬂ:es
ao VP do V.P, Age"; 392 | Realizagas | oo 2adas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
- Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) - <0,05 <0,05 - — 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos pardmetros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.

N.D._N&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo 4 zona de abastecimento: Aldeia Nova

[i cesab

P Comn o v o Armrts

Cronograma das recolhas efectuadas
Data | Local | Parametros
23-02-2017 [ Casa numero 1 - Rua dos Cantos | R1+R2+Cl
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos parédmetros pesquisados na zona de abastecimento: Aldeia Nova
3 N.°
N.° Andlises % 7 N.° s sor
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores |Cumprimento Anal:lse: Analises lf AFah;es
aoV.P do V.P. Agens aca Realizadas| o o028
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg Ci2/L) — 0,80 0,90 o — 1 1 100
Aluminio (pg AlL) 200 96 96 0 100 1 1 100
Amdnio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteragéo N.D. N.D. — 1 1 100
N.°Colénias 36°C (N/mL) s/ alleracao N.D. N.D. — — 1 1 100
Condutividade (pS/cm, a 20 °C) 2500 45 45 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg PtColl) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 6,0 8,0 1 0 1 1 100
Ferro (ug Fe/L) 200 11 11 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,8 1.8 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor dilui¢io) 3 <1 <1 "] 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Antiménio (ug SbiL) 5.0 <2 <2 0 100 1 1 100
Arsénio (pg As/L) 10 1 1 0 100 1 1 100
Benzeno (pg/l) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (Ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 Q 100 1 1 100
Bromalo (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Cédmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Célcio (mg Call.) — 1,4 1.4 —= - 1 1 100
Chumbo (ug Pb/L) 10 4 4 0 100 1 1 100
Cianeto (ug CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
(? Cobre (mg Cu/l) 2.0 0,086 0,086 0 100 1 1 100
g Croémio (ug CriL) 50 <b <5 0 100 1 1 100
+ 1,2-Dicloroetano (pg/L) 3.0 <0,5 <0.5 0 100 1 1 100
= Dureza Total (mg CaCO3/L) <6,0 <6,0 - — 1 1 100
Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Flugreto (mg F-/L) 1,5 0,20 0,20 0 100 1 1 100
Magnésio (mg Mg/L) - <0,50 <0,50 - — 1 1 100
Merctrio (ug Ha/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CI-/L) 250 4,8 4.8 0 100 1 1 100
Sédio (mg Na/L) 200 4,7 4,7 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100 1 1 100
e 10 |<3(Maior LQ)[<3 (MaiorLe)| 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (pgiL) - <3 <3 - = 1 1 100
Tricloroeteno (ugil) — <0,5 <0,5 — - 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0.10 <0,005 (Maior|<0,005 (Maior 0 100 1 1 -
(ug/L) : LQ) LQ)
Benzo(b}fluoranteno (ug/L) - <0,005 <0,005 — - 1 1 100
0 (HgiL) <0,002 <0,002 — 1 1 100
Benzo(ghi)perileno {pgiL) — <0,004 <0,004 - e 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno {pg/L) - <0,004 <0,004 — - 1 1 100
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 <3 (Maicr LQ)|<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 -
Clorofémio (ugiL) — <3 <3 — - 1 1 100
Bromoférmio (ug/L) <3 <3 - - 1 1 100
Bromodiclorometano {pg/L) —- <3 <3 - — 1 1 100
Dibromeclorometano (pgil) - <3 <3 - S 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Bg/L) — <0,04 <0,04 o - 1 1 -
R-Total (Bg/L) — <0,10 <0,10 — = 1 1 —
Radao (Bg/L) 500 192 192 0 100 1 1 100
= Ariases Acompanhamento do
Data Colhelta Pardmetro Causas Incumprimento Val::l:’l;jio Medida tomadas ou a implementar Incumprimento (A.V.)
" " #Na&o foram tomadas medidas por ndo haver risco
o pH (hhm::;;i::]sza:::;;m; - - para a salde (parec:;::liss ou por auséncia de Encerrado

# Informagédo presente no portal da Entidade Reguladora_ ERSAR
Foram registadas violagdes aos pardmetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violacoes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Chas de Tavares

[i cesab

W s trn s

Cronograma das recolhas efectuadas
Data Local Parametros
31-01-2017 Café "Gil Vicente" - Guimaraes de Tavares R1
01-03-2017 Centro de Dia de Chas de Tavares - Chas de Tavares R1+R2+CI
28-03-2017 restaurante O lagarto - Bairro Pedra D'Aire - Chas de Tavares R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Chas de Tavares
- N.°
N.° Analises % ok N.° :
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores |Cumprimento Anal:ise;, Andlises ;’: All-!allses
ao V.P do V.P. Age;; aca Realizadas Saladas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 Q 0 0 100 3 3 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,63 0,99 -— — 3 3 100
Aluminio (ug AIL) 200 38 38 0 100 1 1 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL} s/ alteragdo 1 1 — — 1 1 100
N.°Colénias 36°C (N/mL)} sf alteragdo N.D. N.D. - = 1 1 100
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 84 84 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg PtCo/L ) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 6,5 6,5 0 100 1 1 100
Ferro (ug Fe/l) 200 12 12 0 100 1 1 100
Manganés (pg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,0 20 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0.5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 50 23 23 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicac) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagao (UNT) 4 <0,3 <03 0 100 1 1 100
Antiménio (pg SbiL) 50 <2 <2 0 100 1 1 100
fic = Arsénio (g As/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Benzeno (ug/l) 1.0 <05 <05 D 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ug/L} 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (pg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Cadmic (ug Cd/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Calcio (mg Call.) - 4,3 43 - - 1 1 100
Chumbo (pg Pbi/L) 10 27 27 1 0 1 1 100
Cianeto (g CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Cobre (mg Cu/l) 20 0,33 0,33 0 100 1 1 100
Crémie (pg CriL) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
1.2-Dicloreetano (pg/L) 30 <0,5 <05 0 100 1 1 100
c? Dureza Total (mg CaCO3/L) — 15 15 — - 1 1 100
S Enterococos fecais {(N/100mL} 0 0 0 0 100 1 1 100
+ Fluoreto (mg F-/L) 1,5 0,13 0,13 0 100 1 1 100
b7 Magnésio (mg MgiL) 11 1.1 — — 1 1 100
Mercurio (ug Hg/l) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niquel (ug NifL) 20 32 32 1 0 1 1 100
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CI-/L) 250 10 10 0 100 1 1 100
Sadio (mg Na/L) 200 8.0 8.0 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SC4/L) 250 6.2 6,2 0 100 1 1 100
5°m;1.2|2 Liﬂ’::(';’{f}:}f)"" e 10 |<3(Maior LQ)|<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 100
Telracloroeteno {pg/L) - <3 <3 - — 1 1 100
Tricloroeteno (pglL) — <0,5 <05 = —- 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos <0,005 (Maior <0,005 (Maior
(uglL) 0,10 LQ) LQ) 0 100 1 1
Benzo(b)fluorantena (ugiL) - <0,005 <0,005 = e 1 1 100
Benzo(k)flucranteno (poiL) — <0,002 <0,002 -— — 1 1 100
Benzo(ghi)perileno (pgil) - <0,004 <0,004 == - 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ugiL) <0,004 <0,004 — 1 1 100
Trihalometanos Totais (pg/l) 100 7 7 0 100 1 1 —
Cloroférmic (pafl) - 7 7 — - q 1 100
Bromoférmio (ugil) - <3 <3 - == 1 1 100
Br i (1gfL) <3 <3 — 1 1 100
Dibromoclorometano (pg/L) - <3 <3 - — 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Ba/L) - <0,04 <0,04 - — 1 1 —
R-Total (Bg/L) - <0,10 <0,10 == - 1 1 =
Rad&o (Bg/l) 500 79,6 79,6 0 100 1 1 100
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 ‘°'°1|:‘(§)Ma'°’ <°'°1|:"Q()Ma'°’ 0 100 1 1 100
Alacloro (ugiL) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Diurdo (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
MCPA (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Terbutilazina (pa/l) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
% AT Acompanhamento do
Data Colhoita Parémetro Causas Incumprimento V°’::_‘:‘,")i'° Medida tomadas ou & implementar incumprimento (A.V.)
0110312017 Chumbo #Falla de "::'::::;‘:;"‘mp" " oao? | * Re“;";“;::g:;r;:;::’:f;‘::;:::‘;;“ = Encerrado
01/03/2017 Niquet #Falla de T:::':g::{ finpezara | o030z | Rec:o";':::: :ﬁ;zz;ﬁ::z::;::i’;”:lm % Encermado

# Informagéo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
O Foram registadas violagbes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
Foram registadas violagdes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor n3o pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.
N.D._Nao Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo & zona de abastecimento: Contencas de Baixo

T Corsom errcom s A

Cronograma das recolhas efectuadas
Data Local Parametros
26-01-2017 Casa numero 16 - Largo do Rossio R1+R2+Cl|
22-03-2017 Associagao de Contengas de Baixo - Largo da Praga R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Contencas de Baixo
5 N°
N.° Anélises % o N.° - s
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores |Cumprimento A‘;::';S:cfa Andlises :;:::::z
aoV.P do V.P. o Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL} 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,37 0,39 -— 2 2 100
Aluminio (ug Al/L) 200 27 27 0 100 1 1 100
Amaonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteracao N.D. N.D. - === 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - — 1 1 100
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 88 88 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL}) 0 0 0 0 100 il 1 100
Cor {mg PICo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 6,2 6,2 1 0 1 1 100
Ferro (pg Fe/l) 200 <10 <10 0 100 1 1 100
Manganés (pg MniL) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 7.2 7.2 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0.5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 50 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvaggo (UNT) 4 0.3 0,3 0 100 1 1 100
Antiménio (pg SbiL) - <1,0 <1,0 - -- 1 1 100
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 Q0 100 1 1 100
Benzeno (pg/L) 1.0 <0,5 <05 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno {(ug/L) 0,010 <0,002 <Q,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (ug BrO3/L) 10 <b <5 0 100 1 1 100
Cadmio (pg Cd/L) 5,0 <1,0 <1.0 0 100 q 1 100
Calcio (mg Call) — 58 5.8 - — 1 1 100
Chumbe (pg PbiL) 10 9 ] Q 100 1 1 100
Cianeto (pg CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Ccobre (mg CuflL) 2,0 0,094 0,094 0 100 1 1 100
Crémio (pg CriL) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
1,2-Dicloroetano (ug/L) 3.0 <05 <0,5 0 100 1 1 100
S Dureza Total (mg CaCO3/L) - 25 25 -=- — 1 1 100
x Enterococoes fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
(4 Fluoreto (mg F-/L) 1,6 0,078 0,078 0 100 1 1 100
< Magnésio (mg Mg/L) s 24 24 — — 1 1 100
s Mercurio (g Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niquel {ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Selénio (ug Se/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CI-/L) 250 9.9 9.8 0 100 1 1 100
Sodio (mg Na/L) 200 9,3 93 0 100 1 9, 100
Sulfato (mg SO4/L) 250 6,7 8,7 0 100 1 1 100
S"”‘Tangi;i‘::;°{;’:}f)"° & 10 |<3 (Maior LQ)|<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (ugl/L) - <3 <3 - — 1 1 100
Tricloroeteno (ugiL) <0,5 <0,5 — 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0.10 <0,005 (Maior | <0,005 {Maior 0 100 1 1 N
(pg/L) ’ LQ) LQ)
Benzo(b)flucranteno {ug/L) — <0,005 <0,0056 - - 1 1 100
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) — <0,002 <0,002 - - 1 1 100
Benzo{ghijperilenc (pgil) - <0,004 <0,004 - — 1 1 100
Indenof1,2,3-od)pirena (ugil) -- <0,004 <0,004 - 1 1 100
Trihalometanos Totais (pgiL) 100 <3 (Maior LQ)| <3 (Maior LQ) 0 100 1 1 -—
Cloroférmio (pgiL} -~ <3 <3 - -— 1 1 100
Bromoférmio (pg/L) -~ <3 <3 — o 1 1 100
Bromodiclorometanc (pgil) = <3 <3 — - 1 1 100
Dibromoclorometano (pgiL) — <3 <3 — — 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Bg/L) - <0,04 <0,04 — - 1 1 -
R-Total (Bg/L) — 0,10 0,10 — — 1 1
Radéo (Bg/L) 500 131 131 0 100 1 1 100
Pesticidas Totais (pgiL) 0,50 <0'01CQ(;'1&°F = '0150(:"3'” 0 100 1 1 100
Alacioro (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Diurao (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
MCPA (ug/L) 0,10 <0,014 <0.014 0 100 1 1 100
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
_ Ar!'"“' Acompanhamento do
Data Colheita Parématro Causas incumprimento Vama;;ao Medida tomadas ou a Implementar T imanto (AV.)
#Caracteristicas naturais #Nao forar'n tomadas medidas por ndo ha\ner risco
26/01/2017 pH (hidrogealgicas) da origem de Agua - para a salde (parac:;d:czj ou por auséncia de Encerrado

# Informagdo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

@ Foram registadas violagoes aes pardmetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.” 306/07.
N.D._Nao Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Contencas de Cima

Cronograma das recolhas efectuadas
Data Local Parametros
26-01-2017 Fonte do outeiro R1+R2+Cl
22-03-2017 Fontanario - Largo do Outeiro R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Contencas de Cima
N.°
N.° Analises % o N2 .
Parametro (unidades) V.P. Minimo Méaximo Superiores |Cumprimento A:.Ie i::::;a Analises :e:?i:::::
ao V.P do V.P. . Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L} — 0,68 0,87 - -— 2 2 100
Aluminio (pg Al/L) 200 22 22 0 100 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D N.D. aae —- 1 1 100
N.°Colodnias 36°C (N/mL) s/ alteragao N.D. N.D. - - 1 1 100
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 90 80 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor {mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 6,0 6,0 1 0 1 1 100
Ferro (g Fell) 200 17 17 0 100 1 1 100
Manganés (pg Mn/L) 50 12 12 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 6.4 6,4 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0.5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <20 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (UNT) 4 0.3 0.3 0 100 1 1 100
Antiménio {(ug SbiL) — <1,0 <1,0 o — 1 1 100
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ugiL) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (pg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Cadmio (pg Cd/L) 5.0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Caélcio (mg Call) o 44 4.4 -—= — 1 1 100
Chumbo (pg PbiL) 10 <3 <3 0 100 1 1 100
Cianeto (ug CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Cobre (mg Cull) 2,0 <0,010 <0,010 0 100 1 1 100
Crémio (ug CriL) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
1,2-Dicloroetano (pg/L) 3,0 <05 <0,5 0 100 1 1 100
= Dureza Total (mg CaCQ3/L) — 19 19 -— — 1 1 100
z Enterococoes fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
4 Fluoreto (mg F-/L) 15 0,074 0,074 0 100 1 1 100
& Magnésio (mg Mg/L) — 1,9 1,9 - — 1 1 100
= Merciirio (g Ha/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CI-/L) 250 13 13 0 100 1 1 100
Sddic (mg Na/l) 200 10 10 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/L) 250 6.5 65 0 100 1 1 100
S ;:‘tr:‘:":’("‘:g}f;“’ e 10 |<3(Maior LQ)| <3 (Maior LQ) 0 100 1 1 100
Telracloroeteno (pg/L) = <3 <3 = — 1 4 100
Tricloroeteno (Hgil) -— <0,5 <0,5 —- - 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos <0,008 (Maior | <0,005 (Maior
(pa/L) i LQ) LQ) 0 100 1 1
Benzo(bjfluoranteno (LgiL) - <0,005 <0,005 - - 1 1 100
Benzo(k)fluorantenc {ug/L) —- <0,002 <0,002 e — 1 1 100
Benza(ghi)perileno (pg/L) <0,004 <0,004 - — 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (gL ) <0,004 <0,004 - - 1 1 100
Trihalometanos Tetais (pgiL) 100 <3 (Maior LQ)|<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 -
Cloroférmio (HglL) <3 <3 — 1 1 100
Bromoférmio (ugiL) -~ <3 <3 ~ - 1 1 100
Bromediclorometano (pg/iL) - <3 <3 == - 1 1 100
Dibromoclorometana (ug/L) - <3 <3 S 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Bg/L) - <0,04 <0,04 - - 1 1 —
R-Total (Ba/L) - <0,10 <0,10 -— - 1 1 -
Radao (Bg/L) 500 261 26,1 0 100 1 1 100
Pesticidas Totais (ug/L) 0.50 ‘“’01&}(;"'3'“’ ‘0'01&)‘)""“""” 0 100 1 1 100
Alacloro (pg/L) 0,10 <0.014 <0,014 0 100 1 1 100
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Diuréo (pa/l) 0.10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
MCPA (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Terbutilazina (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
hoR LT Acompanhamento do
Data Colheita Paradmetro Causas Incumprimento vm;i:c‘:;;!u Medida tomadas ou a implementar incumprimento (A.V.)
B T— #N&o fnrauf\ tomadas medidas por ndo haver‘ risco
26/0112017 pH (hidrogeoldgicas) da arigem de dgua para a salde (parw:;:;:g ou por auséncia de Encemrado

# Informacéo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
®  Foram registadas violagbes aos parémetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor quia.
O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatorios; Parametros cujo valor ndo pode ser ulirapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido ne D. L. n.% 306/07.
N.D._Nao Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Corvaceira

Cronograma das recolhas efectuadas

[4 cesab

Data Local Parametros
31-01-2017 café - Largo do cruzeiro - Corvaceira R1
28-03-2017 café - Rua Direita - Corvaceira R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Corvaceira
N.°
N.° Andlises % s N.° 2
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores |Cumprimento Anilises Analises 1R6Ar!alises
aoV.P do V.P. Agel;dada Realizadas GRS
Escherichia Coli (N/100mL}) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Colifermes (N/100mL) Q 0 0 Q0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) == 0,40 0,65 — -— 2 2 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. e 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteragao N.D. N.D. — -— 1 1 100
o Condutividade (uSfcm, a 20 °C) 2500 86 86 0 100 1 1 100
X Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
(14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,6 6,6 0 100 1 1 100
Manganés (pg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,8 28 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg 02/L) 5.0 <20 <20 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluigio) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violacdes aos pardmetros indicaderes; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado

R



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Cunha Alta

Cronograma das recolhas efectuadas

I

Data Local Parametros
31-01-2017 junta de freguesia R1
28-03-2017 junta de freguesia R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Cunha Alta
N°
N.° Andlises Y% 2 N.°
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento Anslises Andlises %Ar!éllses
aoV.P do V.P. Ager;dada Realizadas pSalizauas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Baclérias Coliformes (N/100mL) 4] 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,13 0,50 — --- 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteragdo N.D. N.D. - e 1 1 100
N.°Colénias 36°C (N/mL) s/ alteracéo 1 1 — — 1 1 100
E Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 101 101 0 100 1 1 100
> Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
3 4 pH (E. Sorensen) 65-9 6,8 6.8 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 29 29 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 50 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagao (UNT) 4 1,3 1.3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram regisladas violagbes aos parémetros obrigatdrios; Par@metros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado

Cesab

Carpn i Frugm o At



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo 3 zona de abastecimento: Cunha Baixa

Cronograma das recolhas efectuadas

s s v 0 At

Data | Local Parametros
14-02-2017 | fontanério - Rua das Escolas R1+R2+CI
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Cunha Baixa
ress N.®
N.° Analises % o Ne - .
Parametro (unidades) V.P Minimo Maximo Superiores |Cumprimento Anallsads Analises ;:A':éhses
aoV.P do V.P. Agensda 8 Realizadas | o0 Zadas

Escherichia Coli (N/100mL) 4] 0 0 0 100 1 1 100

Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg Cl2/L) - 0,60 0,60 - - 1 1 100

Aluminio (ug AVL) 200 150 150 4] 100 1 1 100

Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100

N.°Colonias 22°C (N/mL) s/ alteracao 1 1 - o 1 1 100

N.°Colonias 36°C (N/mL) s/ alteragdo N.D. N.D. - — 1 1 100

Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 113 113 0 100 1 1 100

Clostridium (N/100mL) 0 1] 0 0 100 1 1 100

Cor (mg PtCo/l.) 20 <5 <5 0 100 1 1 100

pH (E. Sorensen) 65-9 74 7.4 0 100 1 1 100

Ferro (ug Fe/l) 200 16 16 0 100 1 1 100

Manganés (ug MniL) 50 <10 <10 0 100 1 1 100

Nitrato (mg NO3/L) 50 3r 3.7 0 100 1 1 100

Nitrito (mg NO2/L) 05 <0,020 <0.020 0 100 1 1 100

Oxidabilidade (mg 02/L) 5.0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100

Cheiro, a 25°C (Factor diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100

Sabor, a 25°C (Faclor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100

Turvagao (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

Anliménio (ug SbiL) 5,0 <2 <2 0 100 1 1 100

Arsénio (Ug AsiL) 10 <1 <1 0 100 1 1 100

Benzeno (pg/L) 1,0 <0,6 <0,5 0 100 1 1 100

Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100

Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100

Bromato (g BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100

Cadmio (pg Cd/L) 5,0 <1,0 <10 0 100 1 1 100

Calcio (mg Cafl) - 9.5 9,5 - 1 1 100

Chumbo (pg PbiL) 10 <3 <3 0 100 1 1 100

= Cianeto (ug CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
g Cobre (mg Cu/L) 2.0 <0,010 <0,010 0 100 1 1 100
o Cromie (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
2 1,2-Diclorcetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
£ Dureza Total (mg CaCO3/L) 28 26 = — 1 1 100
Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 [4] 0 100 1 1 100

Fluoreto (mg F-/L) 15 0,091 0,001 1] 100 1 1 100

Magnésio (mg Mg/L) - 1,1 1,1 - — 1 1 100

Mercirio (pg HgiL) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100

Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100

Selénio (pg Se/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100

Clereto (mg CI-/L) 250 12 12 0 100 1 1 100

Sédio (mg Na/L) 200 9.9 9.8 0 100 1 1 100

Sulfato (mg SO4/L) 250 23 23 0 100 1 1 100
e 10 |<3(MaiorLQ)|<3 (MaiorLQ)|  © 100 1 1 100

Tetraclorcetenc (pgil) - <3 <3 - i 1 1 100

Tricloroeteno (pgiL) - <0,5 <0,5 - -~ 1 1 100

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0.10 <0,005 (Maior | <0,005 (Maior 0 100 1 1 .

{pg/L) LQ) LQ)

Benzo{b)fluorantena (UgiL) — <0,005 <0,005 - — 1 1 100

Benzo(k)fluoranteno {ugiL) — <0,002 <0,002 - - 1 1 100

Benzo{ghi)perileno (ug/L) — <0,004 <0,004 - 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ugil) — <0,004 <0,004 - 1 1 100

Trihalomelanos Totais (pg/L) 100 35 35 0 100 1 1 e

Cloroférmio (ugiL) = 31 31 1 1 100

Bromoférmio (ug/L) — <3 <3 - = 1 1 100

Bromeodicloromelano (ug/L) - 4 4 - - 1 1 100

Dibromoclorometano (pg/L) = <3 <3 == == 1 1 100

Dose Indicativa {mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100

Alfa-total (Bg/L) - <0,04 <0,04 - 1 1 -

R-Total (Bg/L) -— <0,10 <0,10 e — 1 1 —

Radao (Ba/L) 500 <100 <10,0 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como va

O Foram registadas violagGes aos parametros obrigatorios; Parémetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado

or guia.



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Darei

Cronograma das recolhas efectuadas

Data | Local | Parametros
14-02-2017 | fontanario - Rua Principal | R1+R2+Cl
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos par@metros pesquisados na zona de abastecimento: Darei
N Andlises % A N o
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento A ANSS | pndlises ;’4’ ra ::es
aoV.P do V.P. gensdada Realizadas | "°2 22038
Escherichia Coli {N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bacterias Colifermes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual {mg CI2/L) — 0,18 0,18 — — 1 1 100
Aluminio (ug AlL) 200 <20 <20 0 100 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteragao 2 2 — - 1 1 100
N.“Colénias 36°C (N/mL) s/ alteragao N.D. N.D. — — 1 1 100
Condutividade (uSfcm, a 20 °C) 2500 98 28 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg PiCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 6,8 6.8 0 100 1 1 100
Ferro (pg Fell) 200 <10 <10 0 100 1 1 100
Manganés (pg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,2 1,2 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0.5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg 02/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluig&o) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacédo (UNT) 4 <0,3 <03 0 100 1 1 100
Anliménio {ug Sb/L) 5,0 <2 <2 0 100 1 1 100
Arsénio (pg Asfl) 10 1 1 0 100 1 1 100
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Cadmio (pg CdiL) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Calcio (mg Call) -~ 7.0 7.0 — - 1 1 100
Chumbo (pg PbiL) 10 3 3 0 100 1 1 100
Cianeto (ug CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
§ Cobre (mg Cu/L) 20 0,19 0,18 0 100 1 1 100
o Cromio (ug CrilL) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
+ 1,2-Dicloroetano (pg/L) 3.0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
© Dureza Total (mg CaCO3/L) — 27 27 — — 1 1 100
Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Fluorete {mg F-/L) 1,5 0,39 0,39 0 100 1 1 100
Magnésio (mg Mg/L) — 23 2,3 — — 1 1 100
Merctrio (ug HglL) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niguel (pg NifL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Selénio (pg Sell) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CI-/L) 250 7.0 7.0 0 100 1 1 100
Sadio (mg Na/L) 200 10 10 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5.0 <5,0 0 100 1 1 100
S°"’fﬂg;;‘2"::{')°{3§}g‘° & 10 [<3(Maior LOY| <3 (MaiorLQ) 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (ua/l) = <3 <3 o - 1 1 100
Tricloroeteno (ug/L) - <0,5 <0,5 - e 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0.10 <0,005 (Maior(<0,005 (Maior 0 100 1 1 .
(ug/L) i LQ) LQ)
Benzo(b}fluoranteno (ug/L) - <0,005 <0,005 — = 1 1 100
Benzo(k}fluoranteno (pg/L) - <0,002 <0,002 - - 1 1 100
Benzo(ghiperileno (ugiL) - <0,004 <0,004 - 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno {ug/L) <0,004 <0,004 - 1 1 100
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 <3 (Maior LQ)|[<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 -
Cloroférmio (ugiL) — <3 <3 = 1 1 100
Bromoférmio {pg/L) - <3 <3 - - 1 1 100
Bromodiclorometano (ugiL) == <3 <3 == bos 1 1 100
Dibromoclorometanc (pgil} - <3 <3 — == 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 i 4 2 s * * %
Alfa-lotal (Bg/L) e 0,10 0,10 — — 1 1
R-Total (Bg/L) - 0,10 0,10 - - 1 1 -
Radao (Bg/L) 500 285 285 0 100 1 1 100
A M_“u“' Acompanhamento do
Data Colheita Parametro Causas Incumprimento v“(‘,\ﬁ:r.;;ao Madida tomadas ou a implementar Incumprimento (A.V.)
#Caracteristicas naturais # A decorrer processo de averiguagdo da atividade Par Snesyear. Aguandarcs &
1410272017 i (idrogeolégicas) da origem de dgua - ket o qufa ““"“'“f_:‘;;i;f:::fa thos

# Informagédo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

O Foram registadas violages aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagGes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.® 306/07.
N.D._Nao Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo & zona de abastecimento: Fagilde

Cronograma das recolhas efectuadas

[} Cesab

& Com i v o At

Data Local Parametros
31-01-2017 Cooperativa Agricola de Mangualde - Moimenta de Maceira Dao R1
01-03-2017 Casa n°23 - Rua do Redondo - Casal Sandinho R1+R2+C|
28-03-2017 Casa n7 - Rua Casais - Lobelhe do Mato R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fagilde
N.° Anélises % e N e
Parametro (unidades) G Minimo Maximo Superiores | Cumprimento USES | analises | .a oS
ao V.P do V.P. Ager;dada Realizadas fieallzadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,53 0,76 — -— 3 3 100
Aluminio (g Al/L) 200 38 38 0 100 1 1 100
Amoénio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colbnias 22°C (N/mL) s/ alteragao N.D. N.D. e — 1 1 100
N.°Colénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - — 1 1 100
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 135 135 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg PtColl) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 6,8 6.8 0 100 1 1 100
Ferro (pg Fell) 200 <10 <10 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <20 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
g Turvagdo (UNT) 4 <03 <03 0 100 1 1 100
g Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
+ Célcio {mg CalL) — 15 15 -— 1 1 100
* Chumbo (pg PbiL) 10 <3 <3 0 100 1 1 100
Cobre (mg CufL) 20 <0,010 <0,010 0 100 1 1 100
Dureza Total (mg CaCO3/L) an 41 41 - o 1 1 100
Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Magnésio (mg Ma/L ) - 1.0 1.0 - e 1 1 100
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 040 <0,005 (Maior | <0,005 (Maior 0 100 1 1 i
(pg/L) g 1Q) LQ)
Benzo(b)fluoranteno (pa/L) - <0,005 <0,005 e = 1 1 100
Benzo(k)fluorantenc (ugil) == <0,002 <0,002 - — 1 1 100
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,004 <0,004 - - 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) -- <0,004 <0,004 - — 1 1 100
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 27 27 0 100 1 1 —
Cloroférmio (ugiL) - 24 24 - - 1 1 100
Bromaférmio (pg/L) - <3 <3 e s 1 1 100
Bromodiclorometano {ug/L) - 3 3 ~- - 1 1 100
Dibromoclorometano (pgiL) - <3 <3 — - 1 1 100
Radao (Bg/L) 500 <10,0 <10,0 ] 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos pardmetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia,
O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatorios; Pardmetros cujo valor ndo pede ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Avinhé

Cronograma das recolhas efectuadas

[

W v m e o i

Data Local Parametros
10-01-2017 Fontanario R1
14-03-2017 Fontanario R1+R2+CI
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos parémetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Avinhd
N.°
N.° Andlises % P N2 A
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores |Cumprimento Anal:jse: Andlises :’ An'allses
aoV.P do V.P. Agens acd Realizadas AL HEEER
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,25 0,38 o — 2 2 100
Aluminio (ug Al/L) 200 41 41 0 100 1 1 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteragéo N.D. N.D. == - i 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteragdo N.D. N.D. — 1 1 100
Condutividade (uSfcm, a 20 °C) 2500 46 46 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) Q 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Scrensen) 65-9 58 5.8 1 0 1 1 100
Ferro (ug Fell) 200 <10 <10 0 100 1 1 100
Manganés (g Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 i 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,6 26 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0.5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg 02/1) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluic&o) 3 <1 <1 Q 100 1 1 100
Saboar, a 25°C (Factor diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagéo (UNT) 4 <0,3 <0,3 Q 100 1 1 100
Antiménio (ug Sbil) 5.0 <2 <2 0 100 1 1 100
Arsénio (ug As/L) 10 1 1 0 100 1 1 100
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,5 <0,56 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Cadmio (pg CdiL) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Calcio (mg Call) - 1,6 1,6 — — 1 1 100
Chumbo (pg Pb/L) 10 <3 <3 0 100 1 1 100
Cianeto (pg CN-/L} 50 <10 <10 1] 100 1 1 100
g Cobre (mg Cu/L) 2,0 <0,010 <0,010 0 100 1 1 100
o Cromio (pg CriL) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
91-: 1,2-Dicloroetano (pg/L) 3,0 <0.5 <0,5 0 100 1 1 100
x Dureza Total (mg CaCO3/L) — 6,7 6.7 — — 1 1 100
Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Fluoreto (mg F-/L) 15 0,14 0,14 0 100 1 1 100
Magnésio (mg Mg/L) —- 0,67 0,67 == - 1 1 100
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niquel (ug Ni/L) 20 <6 <5 0 100 1 1 100
Selénio (g Sell) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CIHL) 250 8,8 6.8 0 100 1 1 100
Sadio (mg Na/L) 200 7.0 7.0 Q 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 Q0 100 1 1 100
R :fe'{::('f('ﬁ:}f)m e 10 [<3(Malor LQ)|<3 (Maior LQ) ) 100 1 1 100
Tetracloroeleno (ugil) = <3 <3 = — 1 1 100
Tricloroeteno (pgiL) - <06 <0,5 —- — 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0.10 <0,005 {Maior[<0,005 (Maior 0 100 1 1 N
(pgiL) ! LQ) LQ)
Benzo(b)flucrantenc (bgfl) - <0,005 <0,005 - === 1 1 100
Benzo(k)fiuoranteno (ugilL) -- <0,002 <0,002 — - 1 1 100
Benzo(ghi)perileno (pg/L) <0,004 <0,004 - 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ugil) — <0,004 <0,004 -— 1 1 100
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 <3 (Maior LQ)| <3 (Maior LQ) 0 100 1 1
Cloroférmio {pg/L) - <3 <3 - - 1 1 100
Bromofdrmio (ugiL) <3 <3 — 1 1 100
Bromediclorometano (pg/L) - <3 <3 — e 1 1 100
Dibromoclorometano (pg/L) - <3 <3 — — 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Bg/L) o <0,04 <0,04 o — 1 1 —
R-Total (Ba/L) — <0,10 <0,10 - -— 1 1 —
Radao (Bg/l) 500 713 713 1 0 1 1 100
Analless Acompanhamento do
Data Colhelta Parametro Causas Incumprimento Ve?:?;m Msdidatomadat ou & Implemeritac incumprimento (AV.)
" " #Né&o foram tomadas medidas por ndo haver risco
14/03/2017 pH (hum::.j;;?:::)sgfznr;a;fz': s . para a satide (parem;; rd; :g ou por auséncia de Encerrado
icas naturais Eslé a decorrer rocesso de averiguagio de
14032017 Radag (hidmgi:lr:;::;:“;: origem de adgua = r:ad;";lifridade na égu:e"g - For.eocirmr

# Informacao presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
B Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagbes aos parametros obrigatdrios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maic de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Casais

Cronograma das recolhas efectuadas

I—r} Cesab

- P

Data Local Parametros
10-01-2017 Fontanario R1
14-03-2017 Fontanario R1+R2+CI
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Casais
N Andlises % e R S
Parametro (unidades) V.P, Minimo Maximo Superiores | Cumprimento A :‘sa: Analises R ra '395
a0 V.P doVil I ECR | Realizadas | = E2AA8
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL}) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,15 0,31 — — 2 2 100
Aluminio (ug Al/L) 200 <20 <20 0 100 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Colénias 36°C (N/mL) s/ alteracao N.D. N.D. — — 1 1 100
Condutividade (pS/cm, a 20 °C) 2500 71 71 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg PtCollL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 6.5 65 0 100 1 1 100
Ferro (ug Fe/L) 200 11 11 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2.2 22 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0.5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluigo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagao (UNT) 4 <03 <0,3 0 100 1 1 100
Antiménio (ug SbiL) 5,0 <2 <2 0 100 1 1 100
Arsénio (pg As/L) 10 2 2 Q 100 1 1 100
Benzeno {ug/L) 1,0 <05 <05 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Cadmio (pg CdiL) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Calcio (mg Caill) — 55 55 - — 1 1 100
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 [4] 100 1 1 100
Cianeto (ug CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
o Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,034 0,034 0 100 1 1 100
& Cromio (ug GriL) 50 <6 <5 0 100 1 1 100
'f 1,2-Dicloroetano (ug/L) 3.0 <0,5 <0,5 1] 100 1 1 100
b Dureza Total (mg CaCO3/L) — 18 19 — — 1 1 100
Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Fluoreto (mg F-/L) 1,5 0,47 0,47 0 100 1 1 100
Magnésio (mg Mg/L) - 1,4 1.4 - - 1 1 100
Mercurio (ug Hg/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niguel (ug Nill.) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Selénio (pg Sell) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Clereto (mg CI-/IL) 250 6.8 6.8 0 100 1 1 100
Sédio (mg Na/L) 200 8,6 8.6 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100 1 1 100
S°""T":1;i;ee‘{::(')°’:g"}f)“° e 10 |<3{(Maior LQ)|<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 100
Tetracloroeleno (ugi/L) — <3 <3 -— — 1 1 100
Triclorceleno (ugiL) — <0,5 <0,5 — — 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 010 <0,005 (Maior |<0,005 (Maior 0 100 1 1 N
(ug/) : LQ) LQ)
Benzo(b)fluoranteno (pgrL) - <0,005 <0,005 - — 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno (pgil) -— <0,002 <0,002 == - 1 1 100
Benzo{ghi)perileno {ug/L) — <0,004 <0,004 — - 1 1 100
Indena(1,2,3-cd)pireno (uglL) - <0,004 <0,004 - — 1 1 100
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 <3 (Maior LQ){<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 -
Cloroférmio (ug/L) -- <3 <3 - - 1 1 100
Bromolrmio (ugiL) <3 <3 - 1 1 100
Bromodiclorometano {ug/L) — <3 <3 - 2 1 1 100
Dibromoclorometano {pg/L) - <3 <3 - - 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 * 2 i * * * *
Alfa-total (Ba/L) - 0,77 0,77 - — 1 1 —
B-Total (Bg/L) - 0,23 0,23 - - 1 1 -
Radao (Bg/L) 500 41,2 41,2 0 100 1 1 100
e Acompanhamento do
Data Colheita Parhmatro Causes Incumprimento V-r(ijcva;ﬂo Madida tomadas ou a Implementar incumprimento (AV.)
#Caracteristicas naturais # A decorrer processo de averiguagio da ativi Fer em:?rrar. Aguar@a-se %
14/03/2017 Alfa total (hidrogeolégicas) da origem de dgua : F radioativa na é';uaw suiade conclu:x;iz;l:::::a dos

# Informagdo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

O Foram registadas violacbes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor quia.
O Foram registadas violagbes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantifica¢éo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Fresta

Cronograma das recolhas efectuadas

I\ Cesab

Data Local Parametros
10-01-2017 Fentanario R1
14-03-2017 Fontanario R1+R2+C|
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos par@metros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Fresta
= N.°
N.° Andlises % Anili N.° o, Andli
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores |Cumprimento TR Anali Realizad
ao V.P do VP, get; 802 | pealizadas | o0 2adas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 4] 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -— 0,16 0,36 — o 2 2 100
Aluminio (ug Al/L) 200 <20 <20 Q 100 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mlL) s/ alteragéo N.D. N.D. = = 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracao N.D. N.D. - - 1 1 100
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 71 71 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 6.5 6,5 0 100 1 1 100
Ferro (ug FellL) 200 <10 <10 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 24 24 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <20 <20 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicao) 3 <1 <1 0 100 q 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicio) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagao (UNT) 4 <0,3 <03 0 100 1 1 100
Antiménio (pg SbiL) 5,0 <2 <2 0 100 1 1 100
Arsénio (pg As/L) 10 2 2 0 100 1 1 100
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (Ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 1] 100 1 1 100
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Cadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Calcio (mg Call) — 54 54 - - 1 1 100
Chumbo (ug PbiL) 10 <3 <3 0 100 1 1 100
Cianeto (ug CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
o Cobre (mg Cull) 20 0,10 0,10 0 100 1 1 100
§ Cromio (g CriL) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
+ 1,2-Dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
x Dureza Tolal (mg CaCO3/L) — 19 19 — - 1 1 100
Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Fluoreto (mg F-/L) 15 0,56 0,56 0 100 1 1 100
Magnésio (mg Mg/L) == 1,3 1,3 -— - 1 1 100
Mercurio (ug Hg/L) 1.0 <0.30 <0,30 0 100 1 1 100
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Selénio (ug Sell) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto {(mg Cl-/L) 250 6,9 6.9 0 100 1 1 100
Sodio (mg Na/l) 200 85 8,5 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/.) 250 <5,0 <5,0 0 100 1 1 100
= 10 |<3(MaiorLQ)|<3 (MaiorL)| 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (ugilL) - <3 <3 - -~ 1 1 100
Tricloroeteno (pg/L) - <0,5 <0,5 - —- 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0.10 <0,005 (Maior|<0,005 (Maior| 0 100 1 1 .
(ug/l) : LQ) LQ)
Benzo(b)flucranteno (pgil) e <0,005 <0,005 el - 1 1 100
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) — <0,002 <0,002 - - 1 1 100
Benzo(ghi)perileno (ug/L) -- <0,004 <0,004 - — 1 1 100
Indeno{1,2,3-cd)pireno (ugil) - <0,004 <0,004 - - 1 1 100
Trihalometanos Tatais (pg/L) 100 <3 (Maior LQ)| <3 (Maior LQ) 0 100 1 1 -
Cloroférmio {paiL) - <3 <3 el — 1 1 100
Bromoférmio (ugiL) -- <3 <3 - - 1 1 100
Bromodiclorometano (ugiL) - <3 <3 - - 1 4 100
Dibromoclorometano (ugiL) = <3 <3 - - 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 . * * * * > =
Alfa-fotal (Bg/L) o 0,72 0,72 — e 1 1 -
R-Total (Bg/L) - 0,10 0,10 s o 1 1 —
Radéao (Bg/L) 500 121 121 0 100 1 1 100
: i Ar:lins Acompanhamento do
Data Colheita Paramatro Causas Incumg ] Modida tomadas ou a Implementar Incumprimento (A.V.)
#Caracteristic: # A decorrer processo de averk atividade Por encerar; Aguar{iﬂ-se 8
1410312017 Alfa total (hidrogeolégicas) d::r?gaa:umrzi sgua s radioativa na Eﬁm - “""””;z“‘;f::};f::::a dos

O Foram regisiadas violagdes aos pardmetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagbes aos parametros obrigatorios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
V.P.- Valor Paramélrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Né&o Detectado

P o srcon m A



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Pinheiro de Tavares

Cronograma das recolhas efectuadas

réCesab

W Con o S o At

Data Local Parametros
10-01-2017 Fontanario R1
14-03-2017 Fontanario R1+R2+Cl
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanério de Pinheiro de Tavares
N Anaees v An?lises pit % Analises
Pardmetro (unidades) T Minimo Maximo Superiores | Cumprimento oenaai Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. A Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) —- 0,60 0,68 - -— 2 2 100
Aluminio (pg AlL) 200 97 97 0 100 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alleragdo N.D. N.D. - = 1 1 100
N.°Colénias 36°C (N/mL) s/ alleracéo N.D. N.D. -— - 1 1 100
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 83 83 0 100 1 1 100
Clostridium {N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 6,1 6,1 1 0 1 1 100
Ferro (ug Fell) 200 83 83 0 100 1 1 100
Manganés (pg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 54 54 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0,56 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheire, a 25°C (Factor diluigio) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagédo (UNT) 4 0,6 0.6 0 100 1 1 100
Antiménio (g Sb/L) 5.0 <2 <2 0 100 1 1 100
Arsénio (ug AsiL) 10 2 2 0 100 1 1 100
Benzeno (pgiL) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ugiL) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1.0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromalo (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Céadmio (ug Cd/L) 5,0 <1,0 <1,0 1] 100 1 1 100
Caélcio (mg Call) o 4,3 43 = — 1 1 100
Chumbo (ug PbiL) 10 <3 <3 0 100 1 1 100
Cianeto (ug CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
? Cobre (mg Cu/l) 2,0 0,038 0,039 0 100 1 1 100
] Crémio (pg CriL) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
+ 1,2-Dicloroetano (ugfL) 3,0 <05 <0,5 0 100 1 1 100
= Dureza Total (mg CaCO3/L) — 16 16 -— — 1 1 100
Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Fluoreto (mg F-/L) 1,5 0,19 0,18 0 100 1 1 100
Magnésio (mg Mg/L) — 1,3 1.3 — — 1 1 100
Mercdrio (pug Hg/L) 1,0 <0,30 <0.30 0 100 1 1 100
Niquel (ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CI-/L) 250 80 8,0 0 100 1 1 100
Sddio (mg Na/L) 200 10 10 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/L) 250 52 52 0 100 1 1 100
i bt 10 [<3(MaiorLQ)|<3 (MaiorLQ)| 0 100 1 1 100
Tetracloroeleno (pgfl.) <3 <3 - — 1 1 100
Tricloroeteno (pglL) - <0.5 <0,5 - aus 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0.10 <0,005 (Maior|<0,005 (Maior 0 100 1 1 .
(pg/L) ! LQ) LQ)
Benzo(b)fiuoranteno (ug/l) — <0,005 <0,005 - e 1 1 100
Benzo(k)flucranteno (ugil) — <0,002 0,002 — -— 1 1 100
Benzo{ghi)perileno {pg/L) - <0,004 <0,004 - -—- 1 1 100
Indeno(1,2,3-ed)pireno (ugiL) - <0,004 <0,004 — - 1 1 100
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 <3 (Maior LQ)|<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 -
Cloroférmio (ugiL) == <3 <3 - e 1 1 100
Bromoférmio {pg/L) -— <3 <3 - -— 1 1 100
Bromeodiclorometano (ug/L) - <3 <3 — - 1 1 100
Dibromoclorometano {ug/L) = <3 <3 — - 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Bg/L) — <0,04 <0.,04 - — 1 1 —-
R-Total (Ba/L) - <0,10 <0,10 s - 1 1 -
Radéo (Bg/L) 500 252 252 0 100 1 1 100
e ‘".'""s Acompanhamento do
Data Colhaita Parametro Causas Incumprimento V.mn;;aa Medida tomadas ou a implementar incumprimento (A.V.)
. " #Ndo foram tomadas medidas por ndo haver risco
1410312017 pH (h”r‘::s;;‘i’g:;‘g:a:g;“m’zz Hgua « para a satde (parec:;:i; :g ou por auséncia de Encerrado

# Informag&o presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Foram registadas violagdes aos paramelros indicadores; Par@metros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violacbes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L, n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de S. Jodo

ﬂCesab

Cronograma das recolhas efectuadas
Data Local Parametros
10-01-2017 Fontanario R1
14-03-2017 Fontanério R1+R2+Cl
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos parémetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de S. Jodo
i N.°
N.° Andlises % e N.° s
Parametro (unidades) V.P Minimo Maximo Superiores |Cumprimento (LLEE Anadlises :;’:A;ahses
ao V.P do V.P. Agensdada Realizadas ealizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Baciérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) == 0,20 0,38 — - 2 2 100
Aluminio (g AWL) 200 42 42 0 100 1 1 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL}) s/ alteragdo N.D. N.D. - o 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 72 72 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg PtColl) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 59 59 1 0 1 1 100
Ferro (ug Fell) 200 <10 <10 0 100 1 1 100
Manganés (pg Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 80 8.0 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluigéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagédo (UNT) 4 <0,3 <03 0 100 1 1 100
Antiménio (ug Sbil) 5,0 <2 <2 0 100 1 1 100
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Benzeno (ug/L) 1.0 <05 <05 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Cadmio (pg Cd/L) 5.0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Célcio (mg Call) — 3.9 3,9 - - 1 1 100
Chumbo (ug Pb/L) 10 <3 <3 0 100 1 1 100
Cianeto (ug CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
§ Cobre (mg Cu/lL) 20 0,012 0,012 0 100 1 1 100
o Crémio (ug Cr/L) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
% 1,2-Dicloroetano (pg/L) 30 <0,5 <0,6 0 100 1 1 100
E Dureza Total (mg CaCO3/L) — 15 15 - 1 1 100
Enterecocos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Fluoreto (mg F-/L) 1,5 0,12 0,12 0 100 1 1 100
Magnesio (mg Mg/L) 14 14 = - 1 1 100
Mercurio (ug Hg/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niguel (ug NilL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Selénio (ug Se/l) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CI-/L) 250 7,6 7,6 0 100 1 1 100
Sadio (mg Na/L) 200 8,1 8.1 0 100 1 1 00
Sulfato (mg SO4/L) 250 52 52 0 100 1 1 100
e 10 |<3(MalorLQ)|<3 (MaiorLQ)|  © 100 1 1 100
Tetracloroeteno (ug/l) - <3 <3 — bind 1 1 100
Tricloroeteno (ug/L) -— <0,5 <0,5 - - 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Paoliciclicos <0,005 (Maior|<0,005 (Maior
{ugll) 0,10 LQ) La) 0 100 1 1 -
Benzo(b}fluoranteno {ugiL) —- <0,005 <0,005 — -— 1 1 100
Benzo(k)fluoranleno {pg/L) - <0,002 <0,002 - - 1 1 100
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 <0,004 — - 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ugfl) <0,004 <0,004 - — 1 1 100
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 <3 (Maior LQ)|<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 -
Clorolémio (ug/L) <3 <3 — 1 1 100
Bromoférmio (pgil) —- <3 <3 - — 1 1 100
Bromadiclaremetano (pg/L) - <3 <3 — — 1 1 100
Dibromoclorometano (pg/l) — <3 <3 - — 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Ba/L) — <0,04 <0,04 = — i | 1 —
R-Total (Bg/L) - 0,11 0,11 — — 1 1 -
Radao (Bg/L) 500 294 294 0 100 1 1 100
4 LN T Acompanhamento do
Data Colhelta Parametro Causas Incumprimento Verificagio Madida tomadas ou a implementar incumprimento (A.V.)
(AV)
" . #Nao foram tomadas medidas per ndo haver risco
14032017 H . ;:;;;lgrsl)sl:;az r;l;hrlr:adlz - _ para a satde [parec:; :1:; :r? ou por auséncia de Encerrado

# Informagéo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
B Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia,
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatérios; Paramelros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado

W Corrm o ervcon o Amirin



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

I_A*Cesab

Car o a5 At

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de St.° Amaro de Tavares
Cronograma das recolhas efectuadas
Data [ Local [ Parametros
01-03-2017 | Fonlanario | R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de St.° Amaro de Tavares
o Anali N.°
N.° Andlises % Andlises N.2 % Anli
Parametro {(unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores |Cumprimento Ag ?1:15“3 Andlises F: lia :es
aoV.P do V.P. 2 = Realizadas| o0 22088
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
b Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 4] 0 100 1 1 100
Desinfeclante residual (mg CI2/L) -— 0,20 0,20 — - 1 1 100

O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ullirapassado.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
V.P.- Valor Paramétrice estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Na&o Detectado

O Foram registadas violagdes aos pardmetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Vila Nova de Espinho

Cronograma das recolhas efectuadas

[\ Cesab

| e ——,

Data | Local [ Parametros
14-02-2017 I Fontanario | R1+R2+CI
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Vila Nova de Espinho
= N.°
N.° Analises % % N.° Pt
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores |Cumprimento a0dlisas Analises e A:tahses
ao V.P do V.P. Ager;dada Realizadas Re8lizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 1] 61 61 1 0 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 81 61 1 0 1 1 100
Aluminio (ug Al/L) 200 24 24 0 100 1 1 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteracéao >300 >300 -— — 1 1 100
N .°Col6nias 36°C (N/mL) s/ alteragao >300 >300 - --- 1 1 100
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 135 135 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 4 4 1 0 1 1 100
Cor {(mg PtCo/lL) 20 <5 <5 Q0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 538 5,8 1 0 1 1 100
Ferro (ug Fe/L) 200 16 16 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 42 42 Q 100 1 1 100
Nitrate (mg NO3/L) 50 29 29 4] 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <20 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor dilui¢ao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 26°C (Factor diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (UNT) 4 0.3 0,3 0 100 1 1 100
Antiménio (ug SbiL) 5.0 2 2 0 100 1 1 100
Arsénio (ug As/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <05 0 100 1 il 100
Benzo(a)pireno (ugil) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Cadmio (ug Cd/L) 5.0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Célcio {(mg Call) - 3.2 32 — — 1 1 100
Chumbo (ug PbiL) 10 5 5 0 100 1 1 100
Cianeto (ug CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
5 Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,12 0,12 0 100 1 1 100
¥ Crémio (ug CriL) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
V4 1,2-Dicloroetano {ugil) 3,0 <05 <0,5 0 100 1 1 100
= Dureza Total (mg CaCO3/L) 21 21 — 1 1 100
I Enterococos fecais (N/100mL) 0 2 2 1 0 1 1 100
Fluoreto (mg F-/L) 15 0,11 0,11 0 100 1 1 100
Magnésio (mg Mg/L) - 3,2 3.2 - — 1 1 100
Mercirio (ug Hg/L) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niquel (ug Nill) 20 7 7 0 100 1 1 100
Selénio (pg Se/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CI-/L) 250 17 17 0 100 1 1 100
Sadio (mg Na/L) 200 12 12 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/L) 250 52 52 0 100 1 1 100
somade Lﬂ’::f{ﬁ:}f)"o . 10 |<3 (Maior LQ)|<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 100
Tetracloroeleno {pgil) - <3 <3 = i 1 100
Tricloroeteno {ug/L) - <0,5 <0,5 e — 1 100
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos 0.10 <0,006 (Maior|<0,005 (Maior 0 100 1 1 o
(ng/L) ' LQ) LQ)
Benzo(b)flucranteno (ug/L) - <0,005 <0,005 e i 1 1 100
Benzo(k)flu ) (ugiL) -- <0,002 <0,002 — 1 1 100
Benzo{ghi)perileno {pg/L) <0,004 <0,004 — 1 1 100
Indena(1,2,3-cd)pireno {ugh) - <0,004 <0,004 - 1 1 100
Trihalometanos Totais (ug/L) 100 <3 (Maior LQ)| <3 (Maior LQ) 0 100 1 1 -
Cloroférmio {ugiL) - <3 <3 - 1 1 100
Bromoférmio (ug/L) <3 <3 - - 1 1 100
Bromodiclorometano {ug/L) - <3 <3 = == 1 1 100
Dibromoclorometano {pg/L) - <3 <3 - - 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (BgyL) — 0,05 0,05 - — 1 1 -
R-Total (Bg/L) e 0,34 0,34 — -— 1 1 —
Radao (Bg/L) 500 397 397 0 100 1 1 100
“A',':’i“’ e Acompanhamento do
Data Golhelta Parametro Causas wprimento T Medida tomadas ou a implementar incumprimento (AV.)
1410212017 Clostridium perfringens #Falha de equipamento(s) no 230212017 Ultrapassado
14/02/2017 Enterococos processo de tratamento 23i02/2017 #Reparagdolsubstitigao de equip (s) na Ultrapassado
141022017 E. coli ] 2310212017 processo de tratamento Ultrapassado
#Falha no sistema de y
14/02(2017 Bactérias coliformes 2310212017 Ultrapassado
; B #Nao foram tomadas m as por nac haver nsco
1410212017 pH o ot e O pa s (paece e AS o or st de Encemado

# Informagdo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Foram registadas violagbes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
® Foram registadas violagbes aos parametros obrigatorios; Parametros cujo valor nio pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Vila Seca

Cronograma das recolhas efectuadas

Iy

Data Local Parametros
10-01-2017 Fontanario R1
14-03-2017 Fontanario R1+R2+CI
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos par&metros pesgquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Vila Seca
N2 Andlises % [“: gD e
Pardmetro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento Andlises Andlises andlises
20V.P do V.P. Ager;dada Realizadas Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) Q 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) = 0,31 0,78 - 2 2 100
Aluminio (ug AlfL) 200 22 22 0 100 1 1 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteragao 6 6 - --- 1 1 100
N.°Colénias 36°C (N/mL) s/ alteragdo =300 >300 — 1 1 100
Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 49 49 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg P{Col/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 6,5 6,5 0 100 1 1 100
Ferro (ug Fell) 200 <10 <10 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 1.4 1,4 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 0.5 <0.020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 50 <2,0 <20 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factoer diluicio) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagio (UNT) 4 0,3 0.3 0 100 1 1 100
Antiménio (pg SbiL) 5,0 <2 <2 0 100 1 1 100
Arsénio (pg As/L) 10 3 3 0 100 1 1 100
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (ug BrO3/L) 10 <b <5 0 100 1 1 100
Cédmio (ug CdiL) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Calcio (mg Ca/L) - 2,7 2.7 — - 1 1 100
Chumbe (ug PbfL) 10 <3 <3 0 100 1 1 100
Cianeto (ug CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
o Cobre {mg CulL) 20 0,027 0,027 0 100 1 1 100
é Cromio (pg CriL) 50 <6 <5 0 100 1 1 100
+* 1,2-Dicloroetano (ug/L) 3.0 <0,6 <0,5 0 100 1 1 100
© Dureza Total (mg CaCO3/L) 88 88 - 1 1 100
Enterococes fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Fluoreto (mg F-/L) 1,5 0,094 0,084 0 100 1 1 100
Magnésio (mg Mg/L) == <0.50 <0,50 - - 1 1 100
Mercurio (pg Hg/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niguel (pg NifL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
Selénio (pg Se/L) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg Cl-/L) 250 52 52 0 100 1 1 100
Sédio (mg Na/L) 200 7,0 7.0 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 <50 0 100 1 1 100
e 10 |<3(MaiorLQ)|<3 MaiorLe)| 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno (ugiL) — <3 <3 - 1 1 100
Tricloroetena (pg/L) - <0,5 <0,5 — 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromalicos Policiclicos 0.10 <0,005 (Maior|<0,005 (Maior 0 100 1 1 N
{ug/iL) . LQ) LQ)
Benzo{b)fluoranteno (pgiL) - <0,005 <0,005 - — 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno (pg/l) — <0,002 <0,002 - == 1 1 100
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - <0,004 <0,004 - - 1 1 100
Indenc(1,2,3-cd)pireno (ugiL) - <0,004 <0,004 - — 1 1 100
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 <3 (Malor LQ)|<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 -
Cloroférmio (ugiL) - <3 <3 - — 1 1 100
Bromoférmio (ugiL) — <3 <3 - o 1 1 100
Bromodiclorometano (ugiL) — <3 <3 - 1 1 100
Dibromocierometanc (ug/L) - <3 <3 s - 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Bg/L) - <0,04 <0,04 - e 1 1
B-Total (Bg/L) e <0,10 <0,10 e = 1 1
Radao (Bg/L) 500 151 151 0 100 1 1 100
O Foram registadas violagGes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.

O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatérios; Pardmetros cujo valor nao pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado

Cesab
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Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Manqualde

Cronograma das recolhas efectuadas

i,

Data Local Parametros

10-01-2017 Café - Avenida da Liberdade - Freixiosa R1+R2

26-01-2017 Café Pintos Felizes - Av. Da Liberdade - Espinho R1+R2

31-01-2017 Beirodial - Mangualde R1+R2

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Mangualde
e N.°
Noganaises W Analises L % Andlises
Parametro (unidades) Tl Minimo Maximo Superiores | Cumprimento Andlises R. lizad
aoV.P do V.P. Ager;dada Realizadas 2aizadas

Escherichia Coli (N/100mL) 0 Q 0 0 100 9 9 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) [i] 0 0 0 100 9 9 100
Desinfectante residual {mg CI2/L) — <0,05 1,1 — — 9 g 100
Aluminio (ug Al/L) 200 81 140 0 100 3 3 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 Q 100 3 3 100
N.2Colénias 22°C (N/mL) s/ alteragdo N.D. N.D. —- — 3 3 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteragdo N.D. N.D. — - 3 3 100
g Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 107 863 0 100 3 3 100
& Clostridium (N/100mL) Q 0 0 0 100 3 3 100
[+ 4 Cor (mg PtColL) 20 <b <5 0 100 3 3 100
pH (E. Sorensen) 6,5-9 7.1 7.8 0 100 3 3 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 3 3 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 33 3.4 0 100 3 3 100
Oxidabilidade (mg O2/L.) 50 <2,0 <2,0 0 100 3 3 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicio) 3 <1 <i 0 100 3 3 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 3 3 100
Turvagao (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 3 3 100

O Foram registadas violacdes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violacdes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ulrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quanfificagéo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado

Cesab
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Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Pévoa de Cervies

Cronograma das recolhas efectuadas

[4 Cesab

Data Local Parametros
26-01-2017 associagao cultural e recrealiva cervanense R1+R2+ClI
22-03-2017 Hab. N°1 - Rua da Igreja R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos parédmetros pesquisados na zona de abastecimento: Pévoa de Cervies
e N.°
N.° Andlises % ped N2 . o
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores |Cumprimento AAnaI:jse: Andlises I;om;all;es
aoV.P do V.P. ge:; aca Realizadas| o0 o028

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,69 1,0 — - 2 2 100
Aluminic (ug Al/L) 200 25 25 0 100 1 1 100
Aménic (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colonias 22°C (N/mL) s/ alleragao N.D. N.D. — - 1 1 100
N.°Colonias 36°C (N/mL) s/ alleracao 3 3 - — 1 1 100
Condutividade (uSfcm, a 20 °C) 2500 65 65 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100

Cor (mg PiCoil) 20 <5 <5 0 100 1 1 100

pH (E. Sorensen) 65-9 6,6 6,6 0 100 1 1 100

Ferro (ug Fe/l) 200 12 12 0 100 G| 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100

Nitrito (mg NO2/L) 05 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 50 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluigao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagao (UNT) 4 <0,3 <03 0 100 1 1 100
Antiménio (ug ShiL) — <1,0 <1,0 — 1 1 100
Arsénio (ug As/L) 10 1 1 0 100 1 1 100
Benzeno (pg/L) 1,0 <0,5 <0,56 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (pg/L) 0.010 <Q,002 <0,002 0 100 1 1 100

Boro {mg B/L) 1,0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100

Bromato (pg BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Cadmio (ug CdiL) 5,0 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100

Cailcio (mg Call) — 2,7 2,7 = — 1 1 100
Chumbo (ug Pb/L) 10 3 3 0 100 1 1 100
Cianeto (g CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100

Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,017 0,017 0 100 1 1 100

Crémio (pg CriL) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
1.2-Dicleroetano (pg/L) 3.0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100

§ Dureza Total (mg CaCO3/L) — 88 8,8 -— - 1 1 100
o Enterococos fecais {N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
+ Fluoreto (mg F-/L) 1,6 0,13 0,13 0 100 1 1 100
x Magnésio (mg Mg/L) == 0,51 0,51 - 1 1 100
Mercurio (pg Hg/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100 1 1 100
Niguel (g NifL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100

Selénio (ug SefL) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg CI-/L) 250 11 11 0 100 1 1 100

Sédio (mg Na/L) 200 9.6 96 0 100 1 1 100

Sulfalo (mg SO4/L) 250 <5,0 <5,0 0 100 1 1 100
e 10 |<3(MaiorLQ)|<3 (MaiorLQ)| 0 100 1 1 100
Tetracloroeleno (pg/L) -~ <3 <3 —- - 1 100
Tricloroeteno (pg/L) == <0,5 <0,5 e - 1 1 100

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos <0,005 (Maior]<0,005 (Maior

(ug) 0,10 LQ) Q) 0 100 1 1 -
Benzo(b)fluoranteno {pgil) gl <0,005 <0,005 -— - 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) <0,002 <0,002 — - 1 1 100
Benzo(ghi)perileno (pgiL) - <0,004 <0,004 — - 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pgiL) <0,004 <0,004 - - 1 1 100
Trihalometanos Totais (pgil ) 100 10 10 0 100 1 1 —
Cloroférmio {ugiL) - 7 7 -— - 1 i) 100
Bramoférmio {ugiL) - <3 <3 — - 1 1 100
Bromodiclorometano (ugfL) - 3 3 — - 1 1 100
Dibremoclorometano (ugiL) - <3 <3 - - 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Ba/L) - 0,06 0,06 - 1 1 -

B-Total (Ba/L) - <0,10 <0,10 — - 1 1 -

Radao (Bg/L) 500 49,5 49,5 0 100 1 1 100
Pesticidas Totais (ug/L) 050 <°’°1L“Q()Ma'°r ‘0'01&_}(;’13” 0 100 1 1 100
Alacloro (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100
Diurdo (pg/L) 0,10 <0.014 <0,014 0 100 1 1 100

MCPA (pg/L) 0,10 <0014 <0.014 0 100 1 1 100
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,014 <0,014 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagbes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram regisladas violagbes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado

[T



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Quinta da Moita

Cronograma das recolhas efectuadas

ré,Casab

& o vt

Data Local Parametros
31-01-2017 Café "Beira Alta"- Estrada Nacional R1
28-03-2017 lavadouro - Rua do Quteiro R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Quinta da Moita

N.° Anlises % Nz Ne i

Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores |Cumprimento P Andlises %Ax!allses

ao V.P do V.P. Agensdada Realizadas Gealizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) —- 0,35 0,68 — —- 2 2 100
Amoénio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteragao N.D. N.D. — - 1 1 100
N.°Colénias 36°C (N/mL) s/ alteragdo N.D. N.D. - - 1 1 100
g Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 113 113 0 100 1 1 100
o Cor (mg PtColl) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
4 pH (E. Sorensen) 65-9 6,5 6,5 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,7 1,7 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5.0 <20 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, 2 25°C (Factor diluicio) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluigio) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagao (UNT) 4 0,7 0.7 0 100 1 1 100

0O Foram registadas violacdes aos parémetros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas viola¢des aos parametros obrigatorios; ParAmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado,

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo & zona de abastecimento: Santiago de Cassuries

Cronograma das recolhas efectuadas

I¥

Data Local Parametros
26-01-2017 associagao de casal de cima R1+R2
23-02-2017 associagao de Casal de Cima R1
22-03-2017 Café- Rua da Estagéo da C.P. - Contengas Gare R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Santiago de Cassurdes
N
N.° Andlises % = N2 <
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores |Cumprimento agalscs Andlises i A’!éi'sas
ao V.P do V.P. Agensdada Realizadas Bediieadas

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) Q 0 0 0 100 3 3 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) - 0,30 0,50 — o 3 3 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteracao N.D. N.D. —- -— 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracio N.D. N.D. - - 1 1 100
g Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 60 60 0 100 1 1 100
a2 Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 65-9 6.6 6,6 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,7 2,7 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 50 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Facter dilui¢io) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagao (UNT) 4 <0.3 <0,3 0 100 1 1 100

0O Foram registadas violagbes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia,
O Foram registadas violacGes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado

Cesab
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Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Travanca de Tavares

ﬁ_’ Cesab

Carm o fracrm o Avharte

Cronograma das recolhas efectuadas
Data Local Parametros
10-01-2017 Casa Particular n°19 - Largo Cimo do Povo R1
14-03-2017 Casa particular Largo da Capela - Rua de Baixo R1+R2+ClI
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Travanca de Tavares
N.° Analises % N N-° % Andli
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento AAnal:jse: Analises R A?a |:es
aoV.p do V.P. 99"5 202 | poalizadas | o0 22088
Escherichia Coli {N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L} - 0,05 0,31 - == 2 2 100
Aluminio (ug AllL) 200 170 170 0 100 1 1 100
Amonio (mg NH4/L) 0,560 <0,050 <0.050 4] 100 1 1 100
N.°Colonias 22°C (N/mL) s/ alteragao N.D. N.D. —— - 1 1 100
N.°Colonias 36°C (N/mL) s/ alteragéo N.D. N.D. - - 1 1 100
Condutividade (uS/cm, a 20 *C) 2500 106 106 0 100 1 1 100
Clostridium (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
pH (E. Sorensen) 65-9 6,5 6,5 0 100 1 1 100
Ferro (ug Fe/ll) 200 69 69 0 100 1 1 100
Manganés {ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 34 34 0 100 1 1 100
Nitrito (mg NO2/L) 05 <0,020 <0,020 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluigéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicao) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo (UNT) 4 1,56 1.5 0 100 1 1 100
Antiménio (ug Sbil) 5.0 <2 <2 0 100 1 1 100
Arsénio (pg Asil) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Benzeno (pg/L) 1.0 <05 <0,5 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100 1 1 100
Boro (mg B/L) 1.0 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100 1 1 100
Céadmio (ug Cd/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Calcio (mg Call) - 85 85 - - 1 1 100
Chumbo (pg PbiL) 10 <3 <3 0 100 1 1 100
Cianeto (ug CN-/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
o Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,031 0,031 0 100 1 1 100
é Crémio (pg CriL) 50 <5 <5 0 100 1 1 100
+ 1,2-Dicloroetano (pa/l) 3,0 <0,5 <0,5 0 100 1 1 100
= Dureza Tolal (mg CaCO3/L) 32 32 - ] 1 1 100
Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Fluoreto (mg F-/L) 1.5 0,22 0,22 0 100 1 q 100
Magnésio (mg Mg/L) 2,6 26 — 1 1 100
Mercurio (pug Hgil) 1,0 <0,30 <0,30 0 100 1 2| 100
Niguel (pg NifL} 20 <5 <b 0 100 1 1 100
Selénio (ug Sell) 10 <1 <1 0 100 1 1 100
Cloreto (mg Cl-/L) 250 8,6 8,6 0 100 1 1 100
Sédio (mg Na/l) 200 10 10 0 100 1 1 100
Sulfato (mg SO4/L) 250 53 53 0 100 1 1 100
S°"‘Tanglirz‘f;{::;°(’3:}f;‘° e 10 [<3(Maior LQ)|<3 (Maior LQ) 0 100 1 1 100
Telracloroeteno (ugil}) - <3 <3 s .- 1 1 100
Tricloroetenc (pgil) - <0,5 <05 = - 1 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 010 <0,005 (Maior|<0,005 (Maior 0 100 1 1 N
(pgiL) ! LQ) LQ)
Benzo(b)fluoranteno (bgfl) = <0,005 <0,005 - - 1 1 100
Benzo(k)luoranteno (ug/L) = <0,002 <0,002 === e 1 1 100
Benzo(ghi)perileno (pg/L) == <0,004 <0,004 — — 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (uglL) <0,004 <0,004 - 1 1 100
Trihalometanos Totais (pg/L) 100 <3 (Maior LQ)| <3 (Maior LQ) 0 100 1 1
Cloroférmio {ug/L) - <3 <3 - 1 1 100
Bromoférmio (ugiL) - <3 <3 - 1 1 100
Bromediclorometano {pg/L) - <3 <3 - - 1 1 100
Dibromoclorometano {ugiL) <3 <3 - 1 1 100
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100 1 1 100
Alfa-total (Bg/L) o <0,04 <0,04 e 1 1
R-Total (Ba/L) - <0,10 <0,10 - 1 1
Radao (Bg/L) 500 602 602 1 0 1 1 100
AL Acompanhamento do
Data Colheita Pardmetro Causas Incumprimento Vn::c:’n;;ao Medida tomadas ou a implementar incumprimento (AV.)
- Caracteristicas naturais Esta a decorrer um processo de averiguagio de
14/03/2017 Radfia {hidrogeolégicas) da origem de Agua . radioatividade na agua Par encsrrar

# Informacdo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
B Feram registadas violacoes aos pardmetros indicadores; ParAmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagbes aos pardmetros obrigatorios; Parametros cujo valor ndo pede ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._N&o Detectado



Elaberado pele CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo 3 zona de abastecimento: Vila Cova de Tavares

I_&_Cesab
L

Carms om T 3 Avbrte

Cronograma das recolhas efectuadas
Data | Local | Parametros
01-03-2017 | Casan®13 - Rua.Jodo Ferreira Almeida - Torre de Tavares | R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vila Cova de Tavares
N.° Andlises % L5 N°
. : i . o
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento AAZ:I:E:;: Analises ;A?ah:es
aoV.P do V.P. 9 & 202 | Realizadas | oo 2adas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
b Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) — 0,29 0,28 — - 1 1 100

[0 Foram registadas violacdes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido ne D. L. n.° 306/07.

N.D._Nao Detectado

O Foram registadas violacdes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2017

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Vila Mendo de Tavares

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local | Parametros
01-03-2017 Fontanario - Rua do Ribeiro - Vila Mendo de Tavares [ R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB
Resumo dos pardmetros pesquisados na zona de abastecimento: Vila Mendo de Tavares
N.° Analises % N3 N.°
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento Ar::::: Andlises ?;A?a":es
aoV.P do V.P. Ag P 898 | Realizadas | o2 122088
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
b Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 13 13 1 0 1 1 100
Desinfectante residual (mg Cl2/1.) <0,056 <0,05 - 1 1 100
Analises
Data_ Parametro Causas Incumprimento | Verificagdo Medida tomadas ou a implementar _Acumpal_-nhamento o
Colheita (AV.) incumprimento (A.V.)
01/03/2017 Bactérias cofformes #Dosagem inadequada de 10/03/2017 #Cormregao da dosagem de reagente no

reagente

tratamento

Ultrapassado

# Informacéo presente no portal da Entidade Reguladora ERSAR

Feram registadas violagbes aos pardmetros indicadores; Pardmetres cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violacdes aos pardmetros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Nao Detectado

ﬁCasab
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