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1.° TRIMESTRE 2020
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Abrunhosa do Mato 01 de Janeiro a 31 de
marco
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° 9 -
Parametro Vellos T\?rsr;etnco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ifeiﬂjgzzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Desinfectante residual - mq CI2/L 0,31 0,31 --- --- 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de colonias a 36 °C s/ alterago anormal N/ml - - - - -
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amonio 0,50 mg/l NH, = =
Antiménio 50 ug/l Sb o S
Arsénio 10 ugl/l As o S
Benzeno 1,0 ug/l o S
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l o S
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromato 10 ug/l BrOs = -
Céadmio 5,0 ug/l Cd = =
Célcio - mg/l Ca - - — = =
Carbono Organico Total mg/l C - - - -
Cianetos 50 ug/l CN - -
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l ClO, = =
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - =
Cobre 2,0 mg/l Cu - -
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe - -
Fluoreto 15 mg/l F o S
Hidrocarbonetos Aromaticos 010 " _
Policiclicos (HAP): ! Hg -
Benzo(b)fluoranteno ug/l - - -
Benzo(k)fluoranteno ug/l - - -
Benzo(ghi)perileno ug/l - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l - - -
Magnésio mg/l Mg - - -
Manganés 50 yg/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NO; = =
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg - -
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, - -
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 yg/l = =
Tetracloroeteno ug/l - - ° =
Tricloroeteno ug/l - - - -
100_80 (ponto de

Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l = =
Cloroférmio ug/l - - - -
Bromoférmio ug/l - - - -
Bromodiclorometano ug/l - - o o
Dibromoclorometano ug/l - - o o
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Bq/l = - - -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) By/l = = E =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Abrunhosa-a-Velha

1.° TRIMESTRE 2020
01 de Janeiro a 31 de
marco

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° 9 -
Parametro Vellos T\?rsr;etnco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ifeiﬂjgzzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Desinfectante residual - mq CI2/L 0,13 0,13 --- --- 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amaénio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As = =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromato 10 ug/l BrOs = -
Céadmio 5,0 ug/l Cd o S
Calcio - mg/l Ca - - - s -
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " :
Policiclicos (HAP): ! H9 -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 yg/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NOg = S
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, = =
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - o
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l -
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) B/l -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Aldeia Nova

1.° TRIMESTRE 2020
01 de Janeiro a 31 de
marco

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° 9 -
Parametro Vellos T\?rsr;etnco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ifeiﬂjgzzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Desinfectante residual - mq CI2/L 0,50 0,50 --- --- 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amaénio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As = =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromato 10 ug/l BrOs = -
Céadmio 5,0 ug/l Cd o S
Calcio - mg/l Ca - - - s -
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " :
Policiclicos (HAP): ! H9 -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 yg/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NOg = S
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, = =
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - o
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l -
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) B/l -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado
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1.° TRIMESTRE 2020
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Contengas de Baixo 01 de Janeiro a 31 de
marco
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua
da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
L N.° Andlises % N.° N.° s
Parametro Veller PRVEITEHHIE Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Andlises Anélises ;A:Alr?allses
(LL) ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas edllzadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L 0,30 0,47 - - 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
pH 265e<95 E. Sorensen 71 7,1 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 94,8 94,8 0 100 1 1 100%
Cor 20 ma PtCo/L <5 <5 0 100 1 1 100%
Turvagao 4 UNT <0,3 <0,3 0 100 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. --- - 1 1 100%
Numero de colbnias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. --- - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al - =
Amonio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As - =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l o S
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromato 10 ug/l BrO, ° S
Cadmio 5,0 ug/l Cd = =
Célcio - mg/l Ca - - — - _
Carbono Organico Total - mg/l C - - == = =
Cianetos 50 ug/l CN = =
Cloreto 250 mg/l Cl = =
Clorito 0,7 mg/l ClO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClOs = =
Chumbo 10 ug/l Pb = =
Cobre 2,0 mg/l Cu = =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l = =
Dureza Total mg/l CaCO, - - - -
Ferro 200 ug/l Fe - =
Fluoreto 15 mg/l F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos 010 " )
Paliciclicos (HAP): ’ Hg .
Benzo(b)fluoranteno ug/l - - o
Benzo(k)fluoranteno ug/l - - o
Benzo(ghi)perileno ug/l - - o
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l - - -
Magnésio mg/l Mg - - B
Manganés 50 ug/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NO3 - -
Nitrito 0,50 mg/l NO, = =
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, - -
0,50 Ho/L <0,05 (Maior | <0,05 (Maior 100
Pesticidas Totais LQ) LQ) 0 1 1 100%
MCPA 0.10 ua/L <0.014 <0.014 0 00 1 1 100%
Metalaxil 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Alacloro 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Terbutilazina 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
24-D 0.10 ua/L <0,024 <0.024 0 00 1 1 100%
Imidaclopride 0,10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Clorpirifos 0.10 ua/L <0,05 <0.05 0 00 1 1 100%
Diurdo 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, o ©
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l = =
Tetracloroeteno ug/l - - o o
Tricloroeteno ug/l - - o o
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l - - - -
Bromoférmio ug/l - - - -
Bromodiclorometano g/l - - o -
Dibromoclorometano ug/l - - o o
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Bq/l = - - -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l = = E =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado
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1.° TRIMESTRE 2020
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Contencas de Cima 01 de Janeiro a 31 de
marco
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
A Valor Paramétrico . o L. 3 Angllses 0/.0 NZD NZU % Analises
Parametro (V.P) Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Realizadas
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L 0,18 0,33 - --- 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1l <1 0 100 1 1 100%
pH 26,5e<95 E. Sorensen 6,0 6,0 1 0 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 98,8 98,8 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 100 1 1 100%
Turvacédo 4 UNT <0,3 <0,3 0 100 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
NUmero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. -—- -—- 1 1 100%
NUmero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. -—- -—- 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amonio 0,50 mg/l NH, = -
Antiménio 5.0 ug/l Sb - -
Arsénio 10 ug/l As - -
Benzeno 1,0 ug/l - -
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l - -
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromato 10 ug/l BrOs - -
Céadmio 5,0 ug/l Cd = =
Calcio - mg/l Ca - - == = o
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN = =
Cloreto 250 mg/l Cl = =
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - -
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe - -
Fluoreto 15 mg/l F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " )
Policiclicos (HAP): ! Hg -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 ug/l Mn - -
Nitrato 50 mg/l NO; = -
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg - -
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, = s
0,50 ug/L <0,05 (Maior | <0,05 (Maior 100
Pesticidas Totais LQ) LQ) 0 1 1 100%
MCPA 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
laxil 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Alacloro 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Terbutilazina 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0.10 ua/L <0,014 <0.014. 0 00 1 1 100%
24D 0.10 ua/L <0,024 <0.024 0 00 1 1 100%
Imidaclopride 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Clorpirifos 0.10 ua/L <0,05 <0.05 0 00 1 1 100%
Diurao 0.10 /L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Selénio 10 ug/l Se - -
Saédio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, = =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l = S
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l = S
Cloroférmio ug/l -
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv = -
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Ba/l -
B-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Ba/l -
Radao 500 Bg/l = =
# Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) #Nao fqram tomadas [ned|das por ndo
Contencas de Cima 2020-03-24 pH da ori de & - haver risco para a sgude (parecer da
gem de 4gua X
AS ou por auséncia de parecer)

# Informacéo presente no portal da Entidade Reguladora_ ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado
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1.° TRIMESTRE 2020
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Cunha Alta 01 de Janeiro a 31 de
marco
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua
da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
L N.° Andlises % N.° N.° s
A Valor Paramétrico ; - -~ . . . A % Anélises
Parametro V.P) Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Analises Andlises Realizadas
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L 0,60 1,2 --- - 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
pH 265e<95 E. Sorensen 7,5 75 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 104 104 0 100 1 1 100%
Cor 20 ma PtCo/L <5 <5 0 100 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT 0,4 0,4 0 100 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. --- - 1 1 100%
Numero de colbnias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. --- - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al - =
Amonio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug As/L 8,74 8,74 0 100 1 1 100%
Benzeno 1,0 ug/l - -
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l o o
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromato 10 ug/l BrOg - -
Cadmio 5,0 ug/l Cd = =
Calcio mg/l Ca - - - =
Carbono Organico Total - mg/l C - - - - -
Cianetos 50 ug/l CN = =
Cloreto 250 mg/l Cl = =
Clorito 0,7 mg/l ClO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb = =
Cobre 2,0 mg/l Cu = =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l = =
Dureza Total mg/l CaCO, - - - -
Ferro 200 ug/l Fe - -
Fluoreto 1,5 mg F/L 0,77 0,77 0 100 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos 010 ug )
Policiclicos (HAP): ! -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno el =
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l =
Magnésio --- mg/l Mg - - = =
Manganés 50 ug/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NO3 - -
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, o -
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sédio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l = S
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l = =
Cloroférmio ug/l -
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l - - - -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <0,10 <0,10 0 100 1 1 100%
Alfa-total 0,10 (Nivel de verificagao) Ba/L <0,04 <0,04 0 1 1 —
B-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Ba/l - - - -
Radao 500 Ba/L <10,0 <10,0 0 100 1 1 100%
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Cunha Baixa

1.° TRIMESTRE 2020
01 de Janeiro a 31 de
marco

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° 9 -
Parametro Vellos T\?rsr;etnco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ifeiﬂjgzzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Desinfectante residual - mq CI2/L 0,38 0,38 --- --- 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amaénio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As = =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromato 10 ug/l BrOs = -
Céadmio 5,0 ug/l Cd o S
Calcio - mg/l Ca - - - s -
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " :
Policiclicos (HAP): ! H9 -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 yg/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NOg = S
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, = =
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - o
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l -
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) B/l -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Darei

1.° TRIMESTRE 2020
01 de Janeiro a 31 de
marco

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° 9 -
Parametro Vellos T\?rsr;etnco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ifeiﬂjgzzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Desinfectante residual - mq CI2/L 0,07 0,07 --- --- 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amaénio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As = =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromato 10 ug/l BrOs = -
Céadmio 5,0 ug/l Cd o S
Calcio - mg/l Ca - - - s -
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " :
Policiclicos (HAP): ! H9 -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 yg/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NOg = S
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, = =
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - o
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l -
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) B/l -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020 r Cesab
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1.° TRIMESTRE 2020
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fagilde 01 de Janeiro a 31 de
marco
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
A Valor Paramétrico . o L. X Ane.\llses % ’,\‘ZD NZD % Analises
Parametro (V.P.) Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises e r v
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Desinfectante residual - mq CI2/L 0,45 0,79 - === 3 3 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
pH 26,5e<95 E. Sorensen 7.4 7,4 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 128 128 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 100 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,3 <0,3 0 100 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
NUmero de colbnias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. - - 1 1 100%
NUmero de coldnias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. - - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Aluminio 200 ug Al/L 30 30 0 100 1 1 100%
Amonio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100 1 1 100%
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As - =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l o o
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromato 10 ug/l BrOg - -
Cadmio 5,0 ug/l Cd = =
Célcio mg/l Ca = o - -
Carbono Organico Total - mg/l C - - == = =
Cianetos 50 ug/l CN = =
Cloreto 250 mg/l Cl = =
Clorito 0,7 mg/l ClO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClOs = =
Chumbo 10 ug/l Pb = =
Cobre 2,0 mg/l Cu = =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l = =
Dureza Total mg/l CaCO, - - - -
Ferro 200 ug Fe/lL <10 <10 0 100 1 1 100%
Fluoreto 15 mg/l F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos 010 ugl! )
Policiclicos (HAP): ! -
Benzo(b)fluoranteno g/l - - B
Benzo(k)fluoranteno ug/l - - o
Benzo(ghi)perileno ug/l - - o
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l - - -
Magnésio mg/l Mg - - B
Manganés 50 ug Mn/L <10 <10 0 100 1 1 100%
Nitrato 50 mg/l NO3 - -
Nitrito 0,50 mg/l NO, = =
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L <2,0 <2,0 0 100 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, o ©
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 yg/l = =
Tetracloroeteno ug/l - - ° =
Tricloroeteno ug/l - - 2 2
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l - - o =
Bromoférmio ug/l - - o =
Bromodiclorometano g/l - - o -
Dibromoclorometano g/l - - o -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) B/l = = E =
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l = = E =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Avinho

1.° TRIMESTRE 2020
01 de Janeiro a 31 de
marco

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
A Valor Paramétrico . o L. 3 Anéllses 0/.0 NZD NZU % Analises
Parametro (V.P) Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Ana.lllses o, er v
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 8 29 2 0 2 2 100%
Desinfectante residual i mg ClI2/L <0,05 <0,05 -—- -—- 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 yg/L Al = =
Amonio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb - =
Arsénio 10 ug/l As - =
Benzeno 1,0 ug/l - =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/| B - =
Bromato 10 ug/l BrOg - -
Cadmio 5,0 ug/l Cd o S
Calcio - mg/l Ca - - - s -
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total - mg/l CaCO;4 = = — - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " :
Policiclicos (HAP): ! Hg -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 ug/l Mn - -
Nitrato 50 mg/l NO3 - -
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
MercUrio 1,0 ug/l Hg - -
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, - -
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - o
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l = =
Cloroférmio ug/l 2
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l 2
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o -
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Ba/l -
R-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Ba/l -
Radao 500 Ba/l = =
L L Bactérias . # Corregéo da dosagem de reagente
Fontanario de Avinh6 2020-01-14 coliformes # Dosagem inadequada de reagente 28-01-2020 Nno tratamento
# Abastecimento alternativo
. temporario (autotanque, agua
Fontanario de Avinhd 2020-03-10 CB;?;?:;Z # Contaminagdo na origem de agua bruta 24-03-2020 engarrafada, outros);# Corregdo do

funcionamento do sistema de
tratamento

# Informacéo presente no portal da Entidade Reguladora_ ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020

r Cesab
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Pinheiro de Tavares

1.° TRIMESTRE 2020
01 de Janeiro a 31 de
marco

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° o -
Parametro Vel F(’srgTemco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ff)eAaﬂjgjzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 9 1 50 2 2 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L <0,05 0,26 - --- 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amonio 0,50 mg/l NH, o c
Antiménio 5,0 ug/l Sb - =
Arsénio 10 ug/l As - =
Benzeno 1,0 ug/l - =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromato 10 ug/l BrOs = -
Céadmio 5,0 ug/l Cd = =
Calcio mg/l Ca - - = o
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total - mg/l CaCO;4 = = — - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " :
Policiclicos (HAP): ! Hg -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 ug/l Mn - -
Nitrato 50 mg/l NO3 - -
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
MercUrio 1,0 ug/l Hg - -
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, = =
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - o
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l = =
Cloroférmio ug/l 2
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) B/l -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l =
Radao 500 Ba/l = =
L L Bactérias . # Corregéo da dosagem de reagente
Fontanario de Pinheiro de Tavares 2020-01-14 coliformes # Dosagem inadequada de reagente 28-01-2020 Nno tratamento

# Informagé&o presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020 r Cesab
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1.° TRIMESTRE 2020
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Vila Nova de Espinho 01 de Janeiro a 31 de
marco
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° 9 -
Parametro Vellos T\?rsr;etnco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ifeiﬂjgzzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amonio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb - =
Arsénio 10 ug/l As = =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromato 10 ug/l BrO; > -
Céadmio 5,0 ug/l Cd = =
Célcio mg/l Ca = = - -
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN = =
Cloreto 250 mg/l Cl = =
Clorito 0,7 mg/l ClO, = =
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - =
Cobre 2,0 mg/l Cu - -
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe - -
Fluoreto 15 mg/l F o S
Hidrocarbonetos Aromaticos 010 " _
Policiclicos (HAP): ! Hg -
Benzo(b)fluoranteno ug/l - - -
Benzo(k)fluoranteno ug/l - - -
Benzo(ghi)perileno ug/l - - -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l - - -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 ug/l Mn - -
Nitrato 50 mg/l NO3 - -
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg - -
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, - -
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = S
Selénio 10 ug/l Se = S
Saodio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 yg/l = =
Tetracloroeteno ug/l - - ° =
Tricloroeteno ug/l - - - -
100_80 (ponto de

Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l = =
Cloroférmio ug/l - - - _
Bromoférmio ug/l - - o =
Bromodiclorometano g/l - - o -
Dibromoclorometano ug/l - - o o
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Bq/l = - - -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) By/l = = E =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacéo
N.D._Na&o Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Vila Seca

1.° TRIMESTRE 2020
01 de Janeiro a 31 de
marco

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° 9 -
Parametro Vellos T\?rsr;etnco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ifeiﬂjgzzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfectante residual - mq CI2/L 0,20 0,25 - --- 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amaénio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As = =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromato 10 ug/l BrOs = -
Céadmio 5,0 ug/l Cd o S
Calcio - mg/l Ca - - - s -
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " :
Policiclicos (HAP): ! H9 -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 yg/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NOg = S
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, = =
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - o
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l -
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) B/l -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020 r Cesab
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1.° TRIMESTRE 2020
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Mangualde 01 de Janeiro a 31 de
marco
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua
da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
L N.° Andlises % N.° N.° s
A Valor Paramétrico ; - . . . . L % Anélises
Parametro V.P) Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Analises Andlises Realizadas
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 9 9 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 9 9 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L 0,22 1,2 --- - 9 9 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 3 3 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 3 3 100%
pH 26,5 e 9,5 E. Sorensen 6,8 7,8 0 100 3 3 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 89,8 125 0 100 3 3 100%
Cor 20 ma PtCo/L <5 <5 0 100 3 3 100%
Turvagao 4 UNT <0,3 0,7 0 100 3 3 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Numero de colbnias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. --- - 3 3 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. --- - 3 3 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Aluminio 200 ug AL 24 110 0 100 3 3 100%
Amonio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100 3 3 100%
Antiménio 5.0 g Sh/L 0,06 0,06 0 100 1 1 100%
Arsénio 10 ug As/L 0,57 0,57 0 100 1 1 100%
Benzeno 1,0 ug/L <0,5 <0,5 0 100 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0,010 ug/L <0,002 <0,002 0 100 1 1 100%
Boro 1,0 mg B/L <0,10 <0,10 0 100 1 1 100%
Bromatos 10 ug BrO3/L <3,0 <3,0 0 100 1 1 100%
Cadmio 5,0 ug Cd/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Célcio - mg Ca/L 5,8 5,8 - - 1 1 100%
Carbono Organico Total mg/l C - - - =
Cianetos 50 ug CN/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Cloreto 250 mg CI/L 11 11 0 100 1 1 100%
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug Pb/L <3 <3 0 100 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Crémio 50 ug Cr/L <5 <5 0 100 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 ua/L <0,5 <0,5 0 100 1 1 100%
Dureza Total mg CaCO3/L 19 19 1 1 100%
Ferro 200 ug Fe/lL 14 53 0 100 3 3 100%
Fluoreto 15 mg F/L 0,17 0,17 0 100 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos 0,10 Hg/L <0,005 (Maior | <0,005 (Maior 100
Policiclicos (HAP): LQ) LQ) 0 1 1
Benzo(b)fluoranteno ug/L <0,005 <0,005 - 1 1 100%
Benzo(K)fluoranteno ug/L <0,002 <0,002 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno ug/L <0,004 <0,004 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/L <0,004 <0,004 1 1 100%
Magnésio - ma Ma/L 1,1 1,1 - - 1 1 100%
Manganés 50 ug Mn/L <10 <10 0 100 3 3 100%
Nitrato 50 mag NO3/L 51 5,1 0 100 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg NO2/L <0,020 <0,020 0 100 1 1 100%
Mercurio 1,0 ug Ha/lL <0,30 <0,30 0 100 1 1 100%
Niquel 20 ua Ni/L <5 <5 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 5.0 mg O2/L <2,0 2,5 0 100 3 3 100%
Pesticidas Totais 0,50 yg/l - -
Selénio 10 ug Se/l <0,5 <0,5 0 100 1 1 100%
Saédio 200 mg Na/L 9,4 9,4 0 100 1 1 100%
Sulfato 250 mag SO4/L 9,3 9,3 0 100 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ua/L <3 (maior LQ) | <3 (maior LQ) 0 100 1 1 100%
Tetracloroeteno ug/L <3 <3 1 1 100%
Tricloroeteno ug/L <0,5 <0,5 -- 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 ua/L 36 36 0 100 1 1
Cloroférmio ug/L 29 29 1 1 100%
Bromoférmio ug/L <3 <3 1 1 100%
Bromodiclorometano ug/L 7 7 1 1 100%
Dibromoclorometano ug/L <3 <3 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Ba/l = = E =
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Ba/l = = E =
Radao 500 Ba/l o °

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020 r Cesab
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1.° TRIMESTRE 2020
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Pévoa de Cervaes 01 de Janeiro a 31 de
marco
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua
da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
L N.° Andlises % N.° N.° s
Parametro Vellor (PERIIEHIEE Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Analises Andlises ;A:Alr?allses
(LL) ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas edllzadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L 0,17 0,38 - - 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100 1 1 100%
pH 265e<95 E. Sorensen 7,2 7.2 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 76,1 76,1 0 100 1 1 100%
Cor 20 ma PtCo/L <5 <5 0 100 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0,3 <0,3 0 100 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de colbnias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. --- - 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. --- - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al - =
Amonio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug As/L 1,51 1,51 0 100 1 1 100%
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l o S
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromato 10 ug/l BrOg - -
Cadmio 5,0 ug/l Cd = =
Célcio mg/l Ca = o - -
Carbono Organico Total - mg/l C - - == = =
Cianetos 50 ug/l CN = =
Cloreto 250 mg/l Cl = =
Clorito 0,7 mg/l ClO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO3 - -
Chumbo 10 ug/l Pb = =
Cobre 2,0 mg/l Cu = =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l = =
Dureza Total mg/l CaCO, - - - -
Ferro 200 ug/l Fe - -
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 010 " )
Policiclicos (HAP): ' H9 -
Benzo(b)fluoranteno ug/l - - o
Benzo(k)fluoranteno ug/l - - o
Benzo(ghi)perileno ug/l - - o
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l - - -
Magnésio mg/l Mg - - B
Manganés 50 ug/l Mn = S
Nitrato 50 mg/l NO3 - -
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, - -
0,50 Ho/L <0,05 (Maior | <0,05 (Maior 100
Pesticidas Totais LQ) LQ) 0 1 1 100%
MCPA 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Metalaxil 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Alacloro 0,10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Terbutilazina 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
24-D 0.10 ua/L <0,024 <0.024 0 00 1 1 100%
Imidaclopride 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Clorpirifos 0.10 ua/L <0,05 <0.05 0 00 1 1 100%
Diurdo 0.10 ua/L <0,014 <0.014 0 00 1 1 100%
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, o ©
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l = =
Tetracloroeteno g/l - - o -
Tricloroeteno g/l - - o -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l - - - -
Bromoférmio ug/l - - - -
Bromodiclorometano g/l - - o -
Dibromoclorometano g/l - - o -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Bq/l = - - -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) By/l = = E =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020 r Cesab
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1.° TRIMESTRE 2020
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Quinta da Moita 01 de Janeiro a 31 de
marco
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua
da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
L N.° Andlises % N.° N.° s
Parametro Vellor PEEIEIEE Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Analises Andlises ZOAPa“ZeS
(LL) ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas edllzadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L 0,13 0,29 - - 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
pH 265e<95 E. Sorensen 6,5 6.5 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 120 120 0 100 1 1 100%
Cor 20 ma PtCo/L <5 <5 0 100 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT 0,5 0,5 0 100 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. --- - 1 1 100%
Numero de colbnias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. --- - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al - =
Amonio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As - =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l o o
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromato 10 ug/l BrO, ° S
Cadmio 5,0 ug/l Cd - -
Célcio - mg/l Ca - - — - _
Carbono Organico Total - mg/l C - - == = =
Cianetos 50 ug/l CN = =
Cloreto 250 mg/l Cl = =
Clorito 0,7 mg/l ClO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb = =
Cobre 2,0 mg/l Cu = =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l = =
Dureza Total mg/l CaCOs - - - -
Ferro 200 ug/l Fe - -
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 010 ugl! )
Policiclicos (HAP): ! -
Benzo(b)fluoranteno ug/l - - o
Benzo(k)fluoranteno ug/l - - o
Benzo(ghi)perileno ug/l - - o
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l - - -
Magnésio mg/l Mg - - B
Manganés 50 ug/l Mn = S
Nitrato 50 mg/l NOs = =
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, - -
Pesticidas Totais 0,50 yg/l - -
Selénio 10 ug/l Se = =
Sodio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l = =
Tetracloroeteno ug/l - - - -
Tricloroeteno ug/l - - - -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l = =
Cloroférmio g/l - B - _
Bromoférmio g/l - B - _
Bromodiclorometano ug/l - - - -
Dibromoclorometano ug/l - - - -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv = -
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Ba/l - - - e
B-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Ba/l - - - e
Radao 500 Bg/l = =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020 r Cesab
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1.° TRIMESTRE 2020
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Santiago de Cassuraes 01 de Janeiro a 31 de
marco
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua
da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
L N.° Andlises % N.° N.° s
Parametro Vellor PEEIEIEE Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Analises Andlises ZOAPa“ZeS
(LL) ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas edllzadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Desinfectante residual - mg CI2/L 0,19 0,71 - - 3 3 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
pH 265e<95 E. Sorensen 6,5 6.5 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 109 109 0 100 1 1 100%
Cor 20 ma PtCo/L <5 <5 0 100 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0,3 <0,3 0 100 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. --- - 1 1 100%
Numero de colbnias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. --- - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al - =
Amonio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As - =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l o o
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromato 10 ug/l BrO, ° S
Cadmio 5,0 ug/l Cd - -
Célcio - mg/l Ca - - — - _
Carbono Organico Total - mg/l C - - == = =
Cianetos 50 ug/l CN = =
Cloreto 250 mg/l Cl = =
Clorito 0,7 mg/l ClO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb = =
Cobre 2,0 mg/l Cu = =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l = =
Dureza Total mg/l CaCOs - - - -
Ferro 200 ug/l Fe - -
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 010 ugl! )
Policiclicos (HAP): ! -
Benzo(b)fluoranteno ug/l - - o
Benzo(k)fluoranteno ug/l - - o
Benzo(ghi)perileno ug/l - - o
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l - - -
Magnésio mg/l Mg - - B
Manganés 50 ug/l Mn = S
Nitrato 50 mg/l NOs = =
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, - -
Pesticidas Totais 0,50 yg/l - -
Selénio 10 ug/l Se = =
Sodio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l = =
Tetracloroeteno ug/l - - - -
Tricloroeteno ug/l - - - -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l = =
Cloroférmio g/l - B - _
Bromoférmio g/l - B - _
Bromodiclorometano ug/l - - - -
Dibromoclorometano ug/l - - - -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv = -
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) Ba/l - - - e
B-Total 1,0 (Nivel de Alerta) Ba/l - - - e
Radao 500 Bg/l = =
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
N.D._Na&o Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Travanca de Tavares

1.° TRIMESTRE 2020
01 de Janeiro a 31 de
marco

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° 9 -
Parametro Vellos T\?rsr;etnco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ifeiﬂjgzzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfectante residual - mq CI2/L 0,08 0,26 --- --- 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amaénio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As = =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromato 10 ug/l BrOs = -
Céadmio 5,0 ug/l Cd o S
Calcio - mg/l Ca - - - s -
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " :
Policiclicos (HAP): ! H9 -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 yg/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NOg = S
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, = =
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - o
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l -
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) B/l -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vila Cova de Tavares

1.° TRIMESTRE 2020
01 de Janeiro a 31 de
marco

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° 9 -
Parametro Vellos T\?rsr;etnco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ifeiﬂjgzzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Desinfectante residual - mq CI2/L <0,05 <0,05 --- - 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amaénio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As = =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromato 10 ug/l BrOs = -
Céadmio 5,0 ug/l Cd o S
Calcio - mg/l Ca - - - s -
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " :
Policiclicos (HAP): ! H9 -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 yg/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NOg = S
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, = =
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - o
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l -
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) B/l -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020

r Cesab
’

oo do Sarskes 3 At

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vila Mendo de Tavares

1.° TRIMESTRE 2020
01 de Janeiro a 31 de
marco

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° 9 -
Parametro Vellos T\?rsr;etnco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ifeiﬂjgzzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Desinfectante residual - mq CI2/L <0,05 <0,05 --- - 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amaénio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As = =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromato 10 ug/l BrOs = -
Céadmio 5,0 ug/l Cd o S
Calcio - mg/l Ca - - - s -
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " :
Policiclicos (HAP): ! H9 -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 yg/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NOg = S
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, = =
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - o
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l -
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) B/l -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado



Elaborado pelo CESAB em junho de 2020
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Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: ZA de S. Jo&do

1.° TRIMESTRE 2020
01 de Janeiro a 31 de
marco

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da agua
da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

(ERSAR).
- N.° Anélises % N.° N.° 9 -
Parametro Vellos T\?rsr;etnco Unidades Minimo Maximo Superiores |Cumprimento| Anéalises Anélises Ifeiﬂjgzzz
o ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Desinfectante residual - mq CI2/L 0,24 0,41 --- --- 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo = =
pH 26,5 e <9,5 Unidades pH o -
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C = =
Cor 20 mg/l PtCo = =
Turvacédo 4 UNT o o
Enterococos fecais 0 N/100 ml = =
Numero de colénias a 22 °C s/ alteragd@o anormal N/ml = = -— - o
Numero de coldnias a 36 °C s/ alterag&o anormal N/ml - - = S =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml = =
Aluminio 200 ug/L Al = =
Amaénio 0,50 mg/l NH, - -
Antiménio 5,0 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As = =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mg/l B = =
Bromato 10 ug/l BrOs = -
Céadmio 5,0 ug/l Cd o S
Calcio - mg/l Ca - - - s -
Carbono Organico Total mg/l C - - - _
Cianetos 50 ug/l CN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO; - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 ug/l Cr = =
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l - =
Dureza Total mg/l CaCO4 - - - -
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 15 mg/l F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos 0.10 " :
Policiclicos (HAP): ! H9 -
Benzo(b)fluoranteno ug/l -
Benzo(k)fluoranteno ug/l -
Benzo(ghi)perileno ug/l -
Indeno(1,2,3-cd)pireno ug/l -
Magnésio mg/l Mg - - =
Manganés 50 yg/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NOg = S
Nitrito 0,50 mg/l NO, - -
Mercurio 1,0 ug/l Hg = =
Niquel 20 ug/l Ni = =
Oxidabilidade 50 mg/l O, = =
Pesticidas Totais 0,50 ug/l = =
Selénio 10 ug/l Se = =
Sadio 200 mg/l Na = =
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l - o
Tetracloroeteno ug/l -
Tricloroeteno ug/l -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ug/l o o
Cloroférmio ug/l -
Bromoférmio ug/l -
Bromodiclorometano ug/l -
Dibromoclorometano ug/l -
Dose Indicativa Total 0,10 mSv o o
Alfa-total 0,10 (Nivel de Alerta) B/l -
B3-Total 1,0 (Nivel de Alerta) B/l =
Radao 500 Ba/l o °
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacao
N.D._Na&o Detectado



